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El presente proyecto fin de carrera, define y desarrolla en base a la normativa actual, 
los estudios necesarios para la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado 
público del casco urbano del Municipio de Ulea, enclavado en la vega media del río 
Segura en el denominado Valle de Ricote. 
En el presente trabajo, se hace un profundo análisis del estado actual de alumbrado 
existente, con definición de tipos de luminarias y lámpara utilizadas, para a 
continuación, profundizar, en la implantación de una nueva tecnología de alumbrado 
tipo LED que permita mejorar los consumos y sea más eficiente energéticamente con 
la utilización de la energía, y con el medio ambiente. 
Palabras clave: alumbrado público, eficiencia energética, tecnología LED. 
 
ABSTRACT. 
This draft final project, defined and developed based on the current rules, the 
necessary studies to improve energy efficiency in public lighting the town in the 
municipality of Ulea, nestled in the middle plain of the Segura river in the so-called 
Ricote valley. 
In this paper, a thorough analysis of the current state of existing lighting, defining 
types of lamps and lamp used, is to then deepen the implementation of a new type 
LED lighting technology that improves fuel consumption and is more energy efficient 
with the use of energy, and the environment. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Como alumno de último año de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en 
Electrónica Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena, para la finalización 
del proceso académico que conlleva la obtención de la Titulación, es necesario la 
ejecución del presente  Proyecto Fin de Carrera. 
El planteamiento del presente Proyecto Fin de Carrera, es la realización de un 
Proyecto, que recoja  todo el proceso desde el análisis del estado actual, problemática, 
alternativas y soluciones adoptadas, para la mejora de la eficiencia energética en el 
alumbrado público del municipio de Ulea. (Murcia) 
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Desde el punto de vista académico, el presente Proyecto Fin de Carrera, tiene 
por objetivo, demostrar los  conocimientos académicos adquiridos tras cursar y 
aprobar las asignatura de la Titulación, mediante el planteamiento de un caso práctico, 
adaptado a la realidad, y que nos permita demostrar, como utilizamos los 
conocimientos y recursos que hemos ido adquiriendo a lo largo de la carrera. 
Desde el punto de vista personal, el presente proyecto tiene por objetivo el 
enfrentarme a la resolución de un problema, en forma de desarrollo de un proyecto 
concreto, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, que me 
permita demostrar que los conocimientos adquiridos, son suficientes para el 
desarrollo profesional de mi titulación. Así mismo, me va a permitir seguir adquiriendo 
conocimientos, a la hora de afrontar, plantear, resolver y plasmar, la resolución de 
proyectos técnicos, en base al cumplimiento de una normativa legal, aplicando 
condiciones de contorno impuestas y desarrollando y adoptado, determinadas 
premisas, en base al conocimiento adquirido que me permitan calcular y justificar 
adecuadamente la solución adoptada consiguiendo los siguientes objetivos: 
 Analizar el estado actual del alumbrado público del municipio de Ulea. 
 Plasmarlo en planos 
 Estudiar la tecnología actual existente en el mercado 
 Realizar una propuesta técnica 
 Verificar los cálculos 
 Proponer una sustitución de luminarias y lámparas, que me permita, en 
base a los cálculos obtener una mejor eficiencia energética del conjunto 
del alumbrado público existente. 
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1.3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
El presente Proyecto recoge la definición, diseño y cálculos justificativos de la 
implantación de las actuaciones necesarias para la mejora de la Eficiencia Energética 
del Alumbrado Público en el T.M de Ulea. El presente proyecto se desarrolla y 
estructura de la siguiente forma: 
 1. Introducción: En este capítulo se realiza una introducción al proyecto, 
con la definición del planteamiento del problema que se va a abordar, los 
objetivos a nivel académico que se pretenden obtener con la redacción del 
presente Proyecto Fin de Carrera y la estructura que tiene el presente 
proyecto. 
 
 2. Memoria: En este capítulo se desarrolla la estructura general del 
Proyecto Técnico, donde se especifica y detalla toda la información, desde 
la información de partida (situación, emplazamiento, etc), pasando por la 
descripción y análisis de los elementos que componen las Instalaciones, el 
proceso de cálculo y Justificación de la solución adoptada, cumplimiento 
de normativa etc., para finalmente obtener unos resultados en base al 
cumplimiento de esta normativa y del procedimiento de diseño. 
Todos los resultados están adecuadamente justificados en base a su 
correspondiente anejo de cálculos justificativos que también están 
recogidos en el presente proyecto dentro de la Memoria. 
 
 3. Planos: Que recoge toda la documentación gráfica necesaria para el 
análisis de la situación actual, como es la Planta General de Estado Actual, 
así como las obras a realizar que se recogen en la Planta General de Obras 
Proyectadas, así mismo se recogen todos aquellos detalles que son 
necesarios para el entendimiento del proyecto. 
 
 4. Pliego de Condiciones Generales: Documento en el que se desarrollan 
todas las condiciones técnicas que se deben respetar a lo largo de la 
ejecución de la obra. Con una parte general, en el que se analiza la 
documentación, documentos contractuales que definen las obras, así 
como una parte especifica en las condiciones a satisfacer de los materiales 
utilizados, (calidades, grado de protección, etc) continua, con las 
prescripciones técnica respecto a la ejecución y la forma de medir y abonar 
las mismas, finalizando con una serie de disposiciones generales respecto 
al desarrollo del contrato. 
 
 5. Mediciones y Presupuesto: en este documento se recogen las 
mediciones de las unidades de obra, para poder llevar a cabo el proyecto, 
unidades de obra, que han sido definidas adecuadamente mediante la 
descomposición correspondiente de la unidad en sus correspondientes 
precios unitarios de mano de obra, materiales y maquinaria, adoptando los 
rendimientos y cantidades necesarias para la ejecución de la misma. Esta 
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descomposición de precios posteriormente se traducirá en la 
incorporación del cuadro de precios nº uno, cuadro de precios nº dos  y en 
presupuesto, fruto de la multiplicación de las mediciones por el cuadro de 
precios nº uno, tras lo cual y aplicando los coeficientes de Gastos 
Generales, Beneficio Industrial y los impuestos correspondientes al IVA, 
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Por parte del Ayuntamiento de Ulea, (Murcia), se me ha realizado el encargo 
del análisis y estudio de la situación actual del alumbrado público del municipio, para 
realizar un proyecto que mejora la eficiencia energética del mismo y que contribuya a 
disminuir la factura eléctrica, así como a plantear una mejora medioambiental 
mediante la disminución de las emisiones de CO2 a la atmosfera. 
 
2.2.  OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 
El presente Proyecto, tiene por objeto, estudiar, analizar y definir, el 
alumbrado público del T.M de Ulea, con el fin de proceder a la sustitución de las 
lámparas de descarga, por tecnología LED, con el fin de mejorar la eficiencia energética 
del servicio. Tiene entre otros, los siguientes objetivos: 
1. Reducción la potencia consumida (reducción consumo energético) 
2. Reducción de emisión de CO2 a la atmosfera, respecto de las luminarias 
convencionales de lámparas de descarga. 
3. Reducción contaminación lumínica 
4. Alta durabilidad, duración estimada de 50.000-60.000h de funcionamiento 
(casi 20 años), sin necesidad de mantenimiento (a excepción del 
mantenimiento normal de limpieza), sin necesidad de reposición de lámparas 
(ya que la luminaria está compuesta por diodos Leds), y con encendido 
instantáneo al 100% de su rendimiento, ya que las lámpara de descarga 
necesitan entre 4 a 8 minutos para conseguir el 100% de su rendimiento 
2.3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
El municipio de Ulea, se encuentra en dentro de la Región de Murcia, en la 
denomina “Vega media del Segura”, limita al norte en el municipio de Blanca, al este 
con Molina de Segura, al sur con Archena y Villanueva del Segura y al oeste con Ojós y 
Blanca. El casco urbano de Ulea, se encuentra a una altitud de 126msnm y a una 
distancia de 29km de Murcia.  La superficie del T.M de Ulea es de 40,00km² con un 
población de 912 hab. (INE2004) con una densidad de 22,8hab/km² 
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2.4. ALCANCE DEL PROYECTO 
El proyecto planteado tiene un alcance sobre el alumbrado público de todo el T.M de 
Ulea. Para ello, se han realizado los trabajos de inspección y definición de todos los 
puntos de alumbrado público existentes, (Ver anejo  2.1.1) definiendo la potencia, a 
que circuito de alumbrado pertenece y qué tipo de farolas existen en el municipio. 
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2.5. NORMATIVA APLICABLE 
Para la elaboración del presente proyecto, han sido de aplicación los siguientes 
reglamentos: 
 Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT), según RD 842/2002 de 
2 de agosto e instrucciones técnicas complementarias (ITC BT). 
 Instrucción 363/2004, de 24 de agosto, del Departamento de Trabajo e 
Industria, por el cual se regula el procedimiento administrativo para la 
aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior, según RD 1890/2008 de 14 de noviembre y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
 Normas UNE de obligado cumplimiento 
 Normas y disposiciones particulares de la empresa suministradora de 
energía. 
 Planos y especificaciones técnicas adjuntas 
 
2.6. ANÁLISIS ESTADO ACTUAL ALUMBRADO PÚBLICO 
Actualmente la red de alumbrado exterior está compuesta de diversas luminarias 
sobre báculos, columnas y brazos murales; con lámparas igualmente variadas, 
fundamentalmente sin regulación de flujo y por tanto con una eficiencia energética 





   
 










100 60 7380 
 
 
150 150 27750 
 
  
TOTALES 422 100,638 kW 
Horas/año 4106,25 CONSUMO SIN REGULAR 413.245 kWh anuales 
  
CONSUMO REGULADO 413.245 kWh anuales 
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2.7. ESTADO ACTUAL DE DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA LED 





El incremento del nivel de vida en las últimas décadas ha propiciado un 
incremento notable de iluminación nocturna de forma que según los datos de la 
Agencia Internacional de la Energía aproximadamente en Europa sobre el 20% de la 
energía total consumida se utiliza en alumbrado, correspondiendo al alumbrado 
público hasta el 60% de la energía consumida en los Ayuntamientos. Las zonas 
pobladas tienen un gran consumo de energía en iluminación que cada vez es más 
costoso de mantener. 
Si se considera que 1kW de energía eléctrica produce 0,5 kg de CO2, el ahorro 
de consumo de energía lleva aparejado el ahorro de emisión de CO2 por lo que 
además de un ahorro económico, conllevaría una medida de protección 
medioambiental muy importante. 
La contaminación lumínica es un derroche de energía y económico innecesario. 
La iluminación es la causa del 6% de las emisiones de CO2 en España y el alumbrado 
público supone el 9% del total de dichas emisiones. Según datos de la Asociación de 
Desarrollo de la Industrial Optoelectrónica, la sustitución de una bombilla tradicional 
de 125 W por una lámpara de LED’S podría suponer un ahorro en las emisiones de CO2 
a la atmósfera de 500 toneladas de CO2 en el plazo de 12 años. 
Para llevar a cabo lo especificado anteriormente, se utilizarán lámparas de tipo 
LED’S; un LED es un diodo emisor de luz, esto es, un dispositivo semiconductor que 
emite luz cuando circula por él corriente eléctrica. Sus siglas provienen del inglés (Light 
Emitting Diode): Led. Los LED’S poseen una unión PN que cuando se polariza 
directamente es cuando se produce el efecto de emisión de luz. 
Al aplicarse una tensión directa a la unión, se inyectan huecos en la capa P y 
electrones en la capa N. Como resultado de ello, ambas capas tienen una mayor 
concentración de portadores (electrones y huecos) que la existente en equilibrio. 
Debido a esto, se produce una recombinación de portadores, liberándose en 
dicha recombinación la energía que les ha sido comunicada mediante la aplicación de 
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Figura 1. LED 
 
El color depende del material semiconductor empleado en la construcción del 
diodo y puede variar desde el ultravioleta, pasando por todo el espectro de luz visible, 
hasta el infrarrojo. 
 
El dispositivo semiconductor está comúnmente encapsulado en una cubierta de 
plástico de mayor resistencia que las de cristal que usualmente se emplean en las 
bombillas. Puede estar coloreado por razones estéticas sin que por ello influya en el 
color de la luz emitida. 
 
A partir de este dispositivo conocido, se ha desarrollado muy recientemente un 
producto que pertenece a la tecnología de los LED’S. 
 
El desarrollo clave de esta transformación fue el descubrimiento de las 
características y prestaciones de un LED de Nitruro de Galio que hizo posible obtener 
luz blanca de un semiconductor. 
 
Los LED’S de luz blanca son uno de los desarrollos más recientes y se pueden 
considerar como un intento muy bien fundamentado para sustituir las bombillas 
actuales por dispositivos mucho más ventajosos. 
 
Los LED’S son dispositivos que ofrecen una serie de ventajas como pueden ser 
su tamaño, su característica luminosa (ya que la luz no concentra en un punto como 
ocurre con las luminarias con filamento de tungsteno), fiabilidad, mayor eficiencia 
energética, mayor resistencia a las vibraciones, menor disipación de energía, menor 
riesgo para el medio ambiente, capacidad para operar de forma intermitente de modo 
continuo, respuesta rápida o la su vida útil de alrededor de más de 12 años. 
 
Estas características convierten a los LED’S de Luz Blanca en una alternativa 
muy prometedora para la iluminación. Así mismo, con LED’S se pueden producir luces 
de diferentes colores con un rendimiento luminoso elevado, a diferencia de muchas de 
las lámparas utilizadas hasta ahora, que tienen filtros para lograr un efecto similar (lo 
que supone una reducción de su eficiencia energética). 
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Actualmente los LED’S están encontrando ya su espacio en el mundo del 
alumbrado debido a sus principales ventajas como son su larga vida útil, su gran 
robustez y gran eficiencia lumínica. 
 
El alumbrado LED o de estado sólido constituye el avance más significativo en el 
campo de la iluminación desde la invención de la luz eléctrica. Debido a su bajo 
consumo pueden ser conectados a sistemas de energía solar. 
 
La energía solar se puede aprovechar mediante la utilización de placas 
fotovoltaicas compuestas de materiales semiconductores, como el silicio, que 
transforman la radiación solar en electricidad. 
 
PUNTOS FUERTES Y DEBILES DEL LED 
 
En el mercado existen múltiples sistemas iluminación, pero los más relevantes con 
los que el LED debe competir en sistemas de iluminación artificial son los halógenos y 
los fluorescentes. El LED es un producto relativamente novedoso y desconocido en 
este campo, frente a otros que llevan años en el mercado. Por tal motivo hemos 
realizado esta comparativa con sus oponentes más directos (halógeno y fluorescente), 
con el fin de poder evaluar más fácilmente sus características y entender así el porqué 
se va a convertir sin duda ninguna en el sistema más utilizado en el futuro más 
inminente. 
 
1. Ventajas del LED: 
 
Bajo consumo: El LED es un diodo emisor de luz que tiene una eficiencia alta, entre 
80 y 139 lm/W, eficiencia superior a la mayoría de los dispositivos de iluminación 
existentes en el mercado. Además, teniendo en cuenta que el resto de las lámparas de 
iluminación emiten luz de manera omnidireccional y el LED de manera unidireccional, 
provoca que la luz que emite el LED tenga una eficacia superior al 160% con respecto al 
resto de las lámparas. Su emisión unidireccional permite controlar hacia donde se 
ilumina por lo que en iluminación pública evitamos molestar a los vecinos. 
 
Baja tensión: Trabajan a baja tensión de corriente continua, adaptándose 
perfectamente a la mayoría de las fuentes de alimentación de los equipos, y 
reduciendo al mínimo los posibles riesgos de electrocución. Los LEDS no explotan. 
 
Baja temperatura: El LED se alimenta a baja tensión, consumiendo así poca energía 
y por lo tanto emitiendo poco calor. Esto es debido a que el LED es un dispositivo que 
opera a baja temperatura en relación con la luminosidad que proporciona. Los demás 
sistemas de iluminación en igualdad de condiciones de luminosidad que el LED emiten 
mucho más calor. 
 
Pequeña anchura espectral: Los LEDs tienen una anchura espectral pequeña, 
convirtiéndolos de esta forma en el sistema perfecto de iluminación para visión 
artificial, ya que de esta manera la cámara capta con mucho más detalle el objeto, 
pudiendo apreciar mejor las posibles imperfecciones del mismo. 
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Amplia banda espectral: El LED es un dispositivo de longitud de onda fija pero que 
puede trabajar en una amplia banda del espectro. Para cubrir todo este ancho de 
banda existen en el mercado una gran gama de LEDs que nos permitirán iluminar con 
una longitud de onda específica, o lo que es lo mismo en un determinado color (rojo, 
verde, ámbar, blanco e incluso ultravioleta). 
 
Mayor rapidez de respuesta: El LED tiene una respuesta de funcionamiento mucho 
más rápida que el halógeno y el fluorescente, del orden de algunos microsegundos, 
ello lo hace ideal para funcionar con un estrobo (sistemas estroboscópicos), 
aumentado así las prestaciones de este último. 
 
Luz más brillante: En las mismas condiciones de luminosidad que sus rivales, la luz 
que emite el LED es mucho más nítida y brillante. Sin fallos de iluminación: Absorbe las 
posibles vibraciones a las que pueda estar sometido el equipo sin producir fallos ni 
variaciones de iluminación. Esto es debido a que el LED carece de filamento 
luminiscente evitando de esta manera las variaciones de luminosidad del mismo y su 
posible rotura. 
 
Mayor duración y fiabilidad: La vida de un LED es muy larga en comparación con 
los demás sistemas de iluminación, más de 50.000 h. Y su fiabilidad es mucho mayor, 
ya que la degradación de la luz es mínima en relación a la de halógenos y 
fluorescentes. 
 
*Datos obtenidos de las mejores marcas de iluminación del mercado. 
 
Protege el Medio Ambiente: Los LEDs no utilizan plomo y no contienen mercurio. 
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2. Desventajas del LED: 
 
Precio: El mayor inconveniente que tiene el LED sin duda es su precio, pero si 
evaluamos sus múltiples e inmejorables condiciones de funcionamiento, y sobre todo 
su larga vida en comparación con los demás sistemas de iluminación, estamos en 
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Todo tiene un Yin y un Yan: El principal escollo es su precio, aun elevado. El 
desembolso inicial es elevado y puede que nuestra inversión solo sea rentable a medio 
plazo. 
 
Hoy en día coexisten varias técnicas diferentes para producir luz azul, una 
basada en el Sic Silicio–Carbono, otra basada en el GaN Galio–Nitrógeno, otra basada 
en InGaN Indio-Galio-Nitrógeno sobre substrato de Zafiro y otra GaN sobre sustrato 
Sic. 
 
El compuesto GaN, inventado por Suhi Nakamura, es actualmente el más 
utilizado. 
 
Este descubrimiento permitió la emisión de luz Blanca que junto con el avance 
dentro del campo de la electrónica han permitido desarrollar los primeros LED de alta 
potencia, destinados a aplicaciones de iluminación y decoración. 
 
La naturaleza de la luz emitidapor los LED es de una calidad superior a cualquier 
fuente de luz actual. 
 
Posee una alta luminosidad y rendimiento (>80-130 lm/W). 
 
Mejor Índice de Reproducción Cromática (IRC > 85-95) -logrando colores más 
intensos y claramente diferenciados- y un haz de luz continuo. 
 
Evitando el molesto “flicker” o parpadeo que generan otras fuentes de luz 
como la fluorescencia. 
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El encendido de los LED es inmediato, sin esperas y al 100% de su capacidad de 
emisión de luz. 
 
Además por su naturaleza soportan bajas temperaturas sin perder rendimiento. 
 
Carecen de filamentos o elementos frágiles, lo que las hace prácticamente 
irrompibles y muy fácilmente transportables, y la vida útil que nos ofrecen superan las 
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- Alumbrado público 
- Campos de fútbol, tenis,… 
- Señalización: semáforos, indicadores… 
- Parkings, naves… 
- Hoteles, clubes, resorts… 
- Edificios públicos, escuelas, hospitales… 
- Iluminación arquitectónica y de diseño: puentes, teatros, casinos, edificios… 
- Iluminación aeronáutica, naval. 
- Iluminación doméstica. 
 
PRINCIPALES TIPOS DE LÁMPARAS 
 
3. LÁMPARAS INCANDESCENTES 
 
3.1. Lámpara incandescente normal: 
 
La lámpara incandescente produce luz por medio del calentamiento eléctrico 
de un alambre (el filamento) a una temperatura alta que la radiación se emite en el 
campo visible del espectro. 
 
Son las más antiguas fuentes de luz conocidas con las que se obtiene la mejor 
reproducción de los colores, con una luz muy cercana a la luz natural del sol. 
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Su desventaja es la corta vida de funcionamiento, baja eficacia luminosa (ya 
que el 90% de la energía se pierde en forma de calor) y depreciación luminosa con 
respecto al tiempo. 
La ventaja es que tienen un coste de adquisición bajo y su instalación resulta simple, al 
no necesitar de equipos auxiliares. 
 
- apariencia de color: blanco cálido 
- temperatura de color: 2600 ºK 
- reproducción de color: Ra 100 




3.2. Lámpara incandescente halógena de Tungsteno: 
 
Las lámparas incandescentes halógenas de tungsteno, tienen un 
funcionamiento similar al de las lámparas incandescentes normales, con la salvedad de 
que el halógeno incorporado en la ampolla ayuda a conservar el filamento. 
 
Aumenta así la vida útil de la lámpara, mejora su eficiencia luminosa, reduce 
tamaño, mayor temperatura de color y poca o ninguna depreciación luminosa en el 
tiempo, manteniendo una reproducción del color excelente. 
 
- apariencia de color: blanco 
- temperatura de color: 29000 ºK 
- reproducción de color: Ra 100 
- vida útil: 2000 h 
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4. LÁMPARAS DE DESCARGA 
 
4.1. Lámpara de sodio de Baja Presión: 
 
Existe una gran similitud entre el trabajo de una lámpara de sodio de baja 
presión y una lámpara de mercurio de baja presión. 
 
Sin embargo, mientras que en la última, la luz se produce al convertir la 
radiación ultravioleta de la descarga del mercurio en radiación visible, utilizando un 
polvo fluorescente en la superficie interna; la radiación visible de la lámpara de sodio 
de baja presión se produce por la descarga de sodio. 
 
La lámpara producirá una luz de color amarillo, ya que en casi la totalidad de su 
espectro predominan las frecuencias cerca del amarillo. 
 
La reproducción de color será la menos valorada de todos los tipos de 





Espectro de una lámpara de vapor de sodio a baja presión 
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Lámpara de vapor de sodio a baja presión 
 
- apariencia de color: amarillo 
- temperatura de color: 1800 ºK 
- reproducción de color: no aplicable 
- vida útil: 7000 h. 
- Eficiencia: 160 lm/W 
 
 
4.2. Lámpara de sodio de Alta Presión: 
 
La diferencia de presiones del sodio en el tubo de descarga es la principal y más 
sustancial variación con respecto a las lámparas anteriores. 
 
El exceso de sodio en el tubo de descarga, para dar condiciones de vapor 
saturado además de un exceso de mercurio y Xenón, hacen que tanto la temperatura 
de color como la reproducción del mismo mejoren notablemente con las anteriores, 
aunque se mantienen ventajas de las lámparas de sodio baja presión como son la 
eficacia energética elevada. 
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Lámpara de vapor de sodio a alta presión 
 
-apariencia de color: blanco amarillo 
-temperatura de color: 2000 - 2500 ºK 
-reproducción de color: Ra 25 - Ra 80 
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-vida útil: 8000 h 










Recordemos que estas lámparas son de descarga de mercurio de baja presión, 
en la cual la luz se produce predominantemente mediante polvos fluorescentes 
activados por la energía ultravioleta de la descarga. 
 
Tienen mayor eficacia luminosa que las lámparas incandescentes normales y 
bajo consumo energético. 
 
Son lámparas más costosas de adquisición y de instalación, pero se compensa 
por su vida de funcionamiento. 
 
La reproducción del color es su punto débil, aunque en los últimos años se 
están consiguiendo niveles aceptables. 
 
Caracterizadas también por una tonalidad fría en el color de la luz emitida. 
 
Son altamente contaminantes y perjudiciales para la salud por su contenido en 
mercurio, existiendo una fuerte discusión para que sean prohibidas a nivel europeo. 
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Balance energético de una lámpara fluorescente 
 
- apariencia de color: diferentes blancos 
- temperatura de color: 2600 - 6500 ºK 
- reproducción de color: Ra 50 - Ra 95 
- vida útil: 5000 h 
- Eficiencia: 38 – 80 lm/W 
 
4.4. Lámparas de mercurio de Alta presión: 
 
 
En estas lámparas la descarga se produce en un tubo de descarga que contiene 
una pequeña cantidad de mercurio y un relleno de gas inerte para asistir al encendido. 
 
Una parte de la radiación de la descarga ocurre en la región visible del espectro 
como luz, pero una parte también se emite en la región ultravioleta. 
 
Cubriendo la superficie interior de la ampolla exterior, con un polvo 
fluorescente que convierte esta radiación ultravioleta en radiación visible, la lámpara 
ofrecerá mayor iluminación que una versión similar sin dicha capa. 
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Balance energético de una lámpara de mercurio a alta presión 
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Espectro de emisión sin corregir 
 
Aumentará así la eficacia lumínica y mejorara la calidad de color de la fuente, 
como la reproducción del color. 
 
La principal desventaja es su componente de mercurio, que la hace toxica para 
los seres humanas, por lo que se está solicitando su prohibición a nivel europeo; 
además de su eficiencia, vida útil y reproducción de color. 
- apariencia de color: blanco 
- temperatura de color: 4000 ºK 
- reproducción de color: Ra 45 
- vida útil: 6500 h 
- Eficiencia: 40 – 60 lm/W 
 
4.5. Lámparas Mezcladoras: 
 
La lámpara mezcladora deriva de la lámpara convencional de mercurio de alta 
presión. 
 
La diferencia principal entre estas dos es que, la última depende de un balasto 
externo para estabilizar la corriente de la lámpara, y la lámpara mezcladora posee un 
balasto incorporado en forma de filamento de tungsteno conectado en serie con el 
tubo de descarga. 
 
La luz de descarga del mercurio y aquella del filamento caldeado se combinan, 
o se mezclan, para lograr una lámpara con características operativas totalmente 
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Lámpara de luz de mezcla 
 
 
La principal ventaja es que concentra las ventajas de ambos tipos y no necesita 
balastro. 
 
La desventaja, su eficiencia y su reproducción de color. 
 
Son altamente contaminantes y perjudiciales para la salud por su contenido en 
mercurio, existiendo una fuerte discusión para que sean prohibidas a nivel europeo. 
 
- apariencia de color: blanco 
- temperatura de color: 3600 ºK 
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- reproducción de color: Ra 60 
- vida útil: 3000 h 




4.6. Lámpara de Halogenuros Metálicos: 
 
Las lámparas de mercurio halogenado son de construcción similar a las de 
mercurio de alta presión. 
 
La diferencia principal entre estos dos tipos, es que el tubo de descarga de la 
primera, contiene una cantidad de haluros metálicos además del mercurio. 
 
Estos haluros son en parte vaporizados cuando la lámpara alcanza su 
temperatura normal operativa. 
 
El vapor de haluros se disocia luego dentro de la zona central caliente del arco 
en halógeno y en metal, con el metal vaporizado irradia su espectro apropiado. 
 
Hasta hace poco estas lámparas han tenido una mala reputación, al tener un 
color inestable, precios elevados y poca vida. 
 
Hoy han mejorado aumentando su eficacia lumínica y mejorando el índice de 
reproducción del color, punto débil en el resto de lámparas de descarga. 
 
La principal desventaja es su componente de mercurio, que la hace toxica para 





Espectro de emisión de una lámpara con halogenuros metálicos 
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Lámpara con halogenuros metálicos 
 
- apariencia de color: blanco frio 
- temperatura de color: 4800 - 6500 ºK 
- reproducción de color: Ra 65 - Ra 85 
- vida útil: 5000 h 




5. LÁMPARAS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 
 
La lámpara de inducción, introduce un concepto nuevo en la generación de la 
luz. 
 
Basada en el principio de descarga de gas a baja presión, la principal 
característica del sistema de la lámpara nuevo, es que prescinde de la necesidad de los 
electrodos de originar la ionización. 
 
En cambio utiliza una antena interna, cuya potencia provienede un generador 
externo de alta frecuencia para crear un campo electromagnético dentro del 
recipiente de descarga, y esto es lo que induce la corriente eléctrica en el gas a originar 
su ionización. 
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La ventaja principal que ofrece este avance es el enorme aumento en la vida 
útil de la lámpara, 
 
La desventaja, la eficiencia. 
 
- apariencia de color: diferentes blancos 
- temperatura de color: 2700 - 4000 ºK 
- reproducción de color: Ra 80 






6. LA TECNOLOGIA LED 
 
La Tecnología LED es el futuro de la iluminación pública viaria gracias a sus 
características medioambientales, económicas y de calidad visual. 
 
Además, los LEDs son la mejor combinación con sistemas autónomos de 
energía como los sistemas fotovoltaicos y eólicos, por su bajo consumo y porque 
funcionan a bajo voltaje. 
 
6.1. COMPARATIVA DE LA TECNOLOGÍA LED FRENTE AL SODIO 
 
- Ahorro Energético 
 
A igual iluminación, con la Tecnología LED se obtienen ahorros del 50% al 80% 
frente al Sodio. 
 
- Calidad de la Luz 
 
1. La Luz emitida por el Sodio es amarillenta, lo que no corresponde con la 
sensibilidad del ojo humano, por lo que es necesaria más cantidad de luz para que las 
persona puedan ver de manera segura. 
 
2. Los LEDs emiten una Luz blanca, clara y limpia que permite a las personas ver 
todos los objetos de manera segura con menor consumo de energía, bajando los 
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tiempos de reacción ante los imprevistos. La Luz del LEDs atraviesa la niebla haciendo 
los obstáculos más visibles para las personas. 
 
3. Los LEDs mejoran la calidad de visión de las cámaras de seguridad, de hecho, 
cada vez más se utilizan para fotografía porque reproducen perfectamente los objetos 
y los colores. 
 
4. El Índice de Reproducción Cromática (CRI) indica la fidelidad de la 
reproducción de los colores. El Sodio tiene una reproducción cromática entre el 40% y 
el 60%. El LED tiene una reproducción cromática >85. 
 
5. El uso de la Tecnología LED ha aumentado al beneficiarse de los últimos 
descubrimientos científicos en el campo de la visión perceptiva. El estudio sobre la 
visibilidad con luz blanca que emite la Tecnología LED se basa en que no podamos 
utilizar todo el sistema perceptivo de nuestro ojo (conos y bastones). Los resultados 
indican que son preferidos los manantiales luminosos de luz blanca emitidos por la 
Tecnología LED sin utilizar elevados valores de luz. Las lámparas de Sodio Alta Presión 






                       Bajo LED al fondo Sodio                          Bajo Sodio al fondo LED 
 
La conclusión es que hace falta aumentar un 50% la potencia del Sodio para 
garantizar una visión segura, en comparación con la Tecnología LED. 
 
- Dirección de la Luz 
 
1. La luz del Sodio es omnidireccional, difunde la luz en todas las direcciones y 
es necesario dotar las farolas de una parábola para recuperarel 46% de la luz emitida, 
por lo que su eficiencia es del 54%. 
 
2. La luz del LED es direccional por su construcción y emite un haz luminoso 
definido de entre 17º y 170º, por tanto reduce al mínimo la contaminación lumínica. 
 
Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público 
del casco urbano de Ulea 






Partiendo de la base de que en el coeficiente de utilización influye la emisión del 















Esto nos lleva a que la eficiencia de las lámparas de descarga que se utiliza en la 
iluminación es de: 
 
88 lm/W x 54% = 47,52 lm/W (HM) 
 
En conclusión, la lámpara de Sodio, por calidad de la luz, eficiencia de la 
proyección y contaminación lumínica, es inferior a la lámpara de LED. 
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1. La vida útil de los LEDS es de entre 50.000 h y 100.000 h; frente a la vida útil del 
Sodio que es de 11 a 14 meses. 
 
2. El LED, a partir de las 50.000 h, reduce su luminosidad un 30%; frente al Sodio 




1. Las lámparas de LED no tienen mantenimiento hasta el final de su vida útil. 
 
2. Las lámparas de Sodio, comparándolas con la vida útil del LED, tienen un 
mantenimiento valorado en un 1300% su coste inicial ya que la duración de una 
lámpara de LED equivale a 14 lámparas de Sodio. 
 
3. Las lámparas de Led tienen un coste inicial superior a las lámparas de Sodio en 
un 300 %. 
 
4. Como resultado, podemos decir que, las lámparas de Sodio cuestan un 1100% 
más cara que las lámparas de LED. 
 
5. El Departamento de Energía de EEUU afirma que reemplazando, en los 
próximos 20 años, la actual iluminación viaria existente en Estado Unidos, por 
lámparas de LED, se conseguiría reducir el consumo eléctrico de EEUU un 62% y 
reducir en 250 millones de toneladas las emisiones de CO2 a la atmósfera, lo que 
supondría un ahorro de 115 millones de dólares en gasto financiero o la equivalencia a 




1. Las lámparas de LED no tienen partes frágiles o móviles, por lo que resiste 
fácilmente golpes y vibraciones. 
 
2. Las lámparas de LED son fabricadas modularmente por lo que en caso de avería, 
se apaga solo un LED o módulo de LED siguiendo encendido el resto. 
 
3. Las lámparas de LED no necesitan reactancias. 
 
 
- Impacto ambiental 
 
1. La tecnología LED no emplea metales pesados u otros materiales 
contaminantes. 
 
2. Las lámparas de Sodio contienen pequeñas cantidades de vapor de mercurio, 
que entrañan grave peligro sanitario como daños cerebrales y patologías cancerígenas. 
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3. Los LED, con la emisión de luz direccional, no contaminan lumínicamente. 
 
4. La tecnología LED no tiene impacto térmico en el entorno. 
 
- Respuesta a Bajas Temperaturas 
 
El Sodio reduce su rendimiento con bajas temperaturas, al contrario que el LED 
que aumenta su rendimiento con bajas temperaturas. 
 
- Velocidad de encendido 
 
Los LEDs se apagan y encienden en milisegundos y no tienen fases de emisiones 
luminosas reducidas en el encendido, como el Sodio. 
 
- Modulación de emisión luminosa 
 
Los LEDS son fácilmente controlables con cualquier sistema luminoso 
 
6.2. EL OJO HUMANO – FUNCION FOTOPICA, ESCOTOPICA Y 
MESOTOPICA 
 
Según los estudios del profesor S.M. Berman del Laboratorio Nacional de 
Laurence Berkeley California (Estados Unidos), el ojo humano por la noche o en un 
ambiente con una baja luminosidad (almacenes, oficinas), percibe el flujo luminoso de 
forma distinta (visión escotópica) a cuando está en un ambiente de alta luminosidad o 
luz del día en el exterior (visión fotópica), puesto que la retina actúa de forma distinta 
en estas situaciones y pierde parte de los rayos de luz recibidos. 
 
Esto hace que las mediciones en lúmenes o luxes que aportan los aparatos de 
medida tengan que aplicarse un factor correctivo (Detallado en el cuadro siguiente) 
para comparar la visión real que aprecia el ojo humano. 
 
Como ejemplo, una lámpara de vapor de sodio del alta presión que ofrezca una 
luminosidad de 36.000 lúmenes medidos por el goniómetro, al tener un color de 
2.000K lo multiplicamos por el factor corrector 0,62 consiguiendo 22.320 lúmenes de 
luz percibida por el ojo humano en un almacén o por la noche. Al contrario, una 
lámpara de Led’s con un color de 5.000K y con una luminosidad de 14.976 lúmenes, al 
aplicar el corrector de 2,1 obtenemos 31.450 lúmenes percibidos por el ojo humano en 
un ambiente de baja luminosidad. 
 
Conclusión: El ojo humano verá mucho mejor con la lámpara de Led con 5.000 
(31.450 Lm) que con la lámpara de vapor de sodio (22.320 Lm) aunque inicialmente los 
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Esta figura ilustra de forma simple las curvas de sensibilidad del ojo humano en las 
regiones límite: escotópica y fotópica. La región mesópica se localiza entre las dos. La 
sensibilidad en esta región depende de los niveles de luminancia existentes. Mientras 
que para los niveles de luminancia más bajos ésta se aproxima a la región escotópica, 
para niveles de luminancia más elevados se aproxima a la región fotópica. 
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2.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 
Se pretende la sustitución de todas las luminarias enumeradas por otras nuevas 
con lámparas y equipos para alumbrado LED, manteniendo los niveles lumínicos que 
en su día originaron la distribución de puntos de alumbrado existente, y que en todo 
caso cumplen la normativa actual como se puede apreciar en el apartado de cálculos 
adjunto, tanto en niveles, uniformidad y eficiencia energética. 
No se pretende la sustitución de soportes, báculos, columnas o soportes murales, 
sino exclusivamente las luminarias adaptadas a éstos, cumpliendo con el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
Las luminarias utilizadas serán conformes la norma UNE-EN 60.598 -2-3 y la UNE-
EN 60.598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 
Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección 
mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. 








(W) Unidades kW finales 
 LED BO-F-LV----/ 6450 N OFR6 DD27 56,0 W 136 7,62 
 LED BDP100 LED 4000/840 PSR DD27 60P 40,0 W 14 0,56 
 LED BDP100 LED 4000/840 PSR DD27 60P 40,0 W 24 0,96 
 LED BGP303 LED73/740 PSU II DM DD27 42/60 83,0 W 13 1,08 
 LED BO-F-LV----/ 6450  OFR6 DD27 56,0 W 191 10,70 
 LED BGP303 LED98/740 PSR II DM LS-8 42/60 106,0 W 44 4,66 
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2.9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Se incluye en el presente proyecto un Estudio de Seguridad y Salud, como 
anejo independiente, al objeto de su cumplimiento por parte del adjudicatario de las 
obras, conforme a lo indicado en el Real Decreto 1.627/1997 de 24 de Octubre y la Ley 
31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
Será de cuenta del contratista la redacción del Plan de Seguridad y Salud conforme a lo 
indicado en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto. 
2.10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras comenzarán en los lugares designados por la Dirección de Obras 
en el plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la firma del contrato, 
extendiéndose entonces la preceptiva Acta de Replanteo, debiendo ser finalizadas las 
obras en el plazo de TRES MESES a partir de la citada fecha del Acta de Replanteo. 
2.11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
De acuerdo con lo establecido en el art. 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no es 
necesaria clasificación del contratista: 
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1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas 
de servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la 
acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros 
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 
contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus 
condiciones de solvencia para contratar. 
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para 
contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente 
mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos 
específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en 
el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la 
acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que 
reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado 
del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su 
caso figuren en los pliegos. 
2.12. REVISIÓN DE PRECIOS 
Dado el plazo de duración de las obras, en todo caso inferior a 12 meses,  no 
procede la adopción de ninguna fórmula de revisión de precios para las unidades de 
obra establecidas en el presente proyecto. 
2.13. PLAZO DE GARANTÍA 
Tras la correspondiente firme del Acta de Recepción se fija un plazo de 
garantía de las obras de 12 meses. 
2.14. ESPECIFICACIONES DE OBRA COMPLETA 
En cumplimiento del artículo 125 del R.D 1098/2001 por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Púbicas, se 
manifiesta que el presente Proyecto (con todos sus documentos) describe una Obra 
Completa, en el sentido exigido en el artículo 125 del citado Reglamento, puesto que 
es susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin 
perjuicio de ulteriores ampliaciones de las que posteriormente pueda ser objeto, y 
comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de 
la obra. 
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2.15. CONTROL DE CALIDAD 
Conforme a lo establecido per la Cláusula 38 del P.C.A.G., se podrá emplear 
hasta un máximo del 1% del presupuesto para control de calidad. 
2.16. PRESUPUESTO 
Del resultado de aplicar a las mediciones obtenidas en el capítulo IV, se ha obtenido el 
siguiente Presupuesto de Ejecución Material de: 
NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 
CENTIMOS (95.529,84€) 
Añadiendo a este Presupuesto el 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial y el 
21% de I.V.A. se llega a un Presupuesto de Ejecución Contrata, de 
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA 
Y DOS CENTIMOS (137.553,42€) 
 
2.17. CONCLUSIONES 
Con los datos regidos en el presente documento, se creé haber justificado 
adecuadamente la implantación de la mejora de la eficiencia energética en el 
alumbrado público del casco urbano de Ulea,  justificándose los cálculos en los anejos 
siguientes, así como la definición de su instalación y detalles en los planos y 
estableciéndose las condiciones técnicas tanto generales, como de materiales y 
equipos y especificaciones de ejecución, con sus correspondientes mediciones, 
cuadros de precios y presupuesto que definen completamente la instalación de 
luminarias en el alumbrado público a instalar. 
 
Cartagena, marzo 2015 
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2.1.1. ANEJO Nº1. ESTUDIO SITUACIÓN ACTUAL ALUMBRADO PÚBLICO 
 
El municipio de Ulea está compuesto en su mayoría de viviendas unifamiliares y de dos 
plantas, con calles estrechas con poco tránsito de vehículos y varios callejones, su 
alumbrado público tiene diversidad de luminarias debido al lento desarrollo de esta 
zona rural,en el que hay variedad de tipos de farolas y de luminarias de distintos 
colores y potencias controladas todas ellas por tres centros de mando. 
A continuación mostraremos los diferentes tipos de farolas del municipio: 
 
Farola tipo 1                            Farola tipo 2 
 
Farola tipo 3                                                 Farola tipo 4 
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Farola tipo 5                                                          Farola tipo 6 
 
 
Farola tipo 7                                                           Farola tipo 11 
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Farola tipo 12                               Farola tipo 13 
 
 
Farola tipo LED 
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En el municipio hay tres centros de mando que controlan nueve circuitos repartidos de la 
siguiente manera: 
Centro de mando Nº 1: 
Circuito 1: 
CIRCUITO 1 TIPO. LUMI H.A. (mt) 
C1_1 4-VSAP 150W 5,3 
C1_2 4-VSAP 150W 5,3 
C1_3 4-VSAP 150W 5,3 
C1_4 1-VSAP 150W 4,1 
C1_5 1-VSAP 150W 4,1 
C1_6 1-VSAP 150W 4,1 
C1_7 1-VSAP 150W 4,1 
C1_8 1-VSAP 150W 4,1 
C1_9 1-VSAP 150W 4,1 
C1_10 1-VSAP 150W 4,1 
C1_11 1-VSAP 150W 4,1 
C1_12 1-VSAP 150W 4,1 
C1_13 1-VSAP 150W 4,1 
C1_14 1-VSAP 150W 4,1 
C1_15 1-VSAP 150W 4,1 
C1_16 1-VSAP 150W 4,1 
C1_17 1-VSAP 150W 4,1 
C1_18 1-VSAP 150W 4,1 
C1_19 1-VSAP 150W 4,1 
C1_20 1-VSAP 150W 4,1 
C1_21 1-VSAP 150W 4,1 
C1_22 1-VSAP 150W 4,1 
C1_23 1-VSAP 150W 4,1 
C1_24 1-VSAP 150W 4,1 
C1_25 1-VSAP 150W 4,1 
C1_26 1-VSAP 150W 4,1 
C1_27 1-VSAP 150W 4,1 
C1_28 1-VSAP 150W 4,1 
C1_29 1-VSAP 150W 4,1 
C1_30 1-VSAP 150W 4,1 
C1_31 1-VSAP 150W 4,1 
C1_32 1-VSAP 150W 4,1 
C1_33 1-VSAP 150W 4,1 
C1_34 1-VSAP 150W 4,1 
C1_35 1-VSAP 150W 4,1 
C1_36 1-VSAP 150W 4,1 
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C1_37 1-VSAP 150W 4,1 
C1_38 1-VSAP 150W 4,1 
C1_39 1-VSAP 150W 4,1 
C1_40 1-VSAP 150W 4,1 
C1_41 1-VSAP 150W 4,1 
C1_42 1-VSAP 150W 4,1 
C1_43 1-VSAP 150W 4,1 
C1_44 1-VSAP 150W 4,1 
C1_45 1-VSAP 150W 4,1 
C1_46 1-VSAP 150W 4,1 
C1_47 1-VSAP 150W 4,1 
C1_48 1-VSAP 150W 4,1 
C1_49 1-VSAP 150W 4,1 
C1_50 4-VSAP 150W 4,1 
C1_51 4-VSAP 150W 4,1 
C1_52 2-VSAP 100W 4,15 
C1_53 2-VSAP 100W 4,15 
C1_54 2-VSAP 100W 4,15 
C1_55 2-VSAP 100W 4,15 
C1_56 2-VSAP 100W 4,15 
C1_57 2-VSAP 100W 4,15 
C1_58 2-VSAP 100W 4,15 
C1_59 2-VSAP 100W 4,15 




CIRCUITO 2 TIPO. LUMI H.A. (mt) 
C2_1 3-MERC 250W 4 
C2_2 3-MERC 250W 4 
C2_3 3-MERC 250W 4 
C2_4 3-MERC 250W 4 
C2_5 3-MERC 250W 4 
C2_6 3-MERC 250W 4 
C2_7 3-MERC 250W 4 
C2_8 3-MERC 250W 4 
C2_9 3-MERC 250W 4 
C2_10 3-MERC 250W 4 
C2_11 3-MERC 250W 4 
C2_12 3-MERC 250W 4 
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C2_13 3-MERC 250W 4 
C2_14 3-MERC 250W 4 
C2_15 3-MERC 250W 4 
C2_16 3-MERC 250W 4 
C2_17 3-MERC 250W 4 
C2_18 3-MERC 250W 4 
CIRCUITO 3 TIPO. LUMI H.A. (mt) 
C3_1 7-MERC 250W 4,15 
C3_2 7-MERC 250W 4,15 
C3_3 7-MERC 250W 4,15 
C3_4 7-MERC 250W 4,9 
C3_5 7-MERC 250W 4,1 
C3_6 7-MERC 250W 4,6 
C3_7 7-MERC 250W 4,1 
C3_8 7-MERC 250W 4,2 
C3_9 7-MERC 250W 4,4 
C3_10 7-MERC 250W 3,95 
C3_11 7-MERC 250W 4,8 
C3_12 7-MERC 250W 4,2 
C3_13 7-MERC 250W 4,1 
C3_14 7-MERC 250W 4,3 
C3_15 7-MERC 250W 3,75 
C3_16 7-MERC 250W 4,15 
C3_17 7-MERC 250W 4,7 
C3_18 7-MERC 250W 4,1 
C3_19 7-MERC 250W 4,7 
C3_20 7-MERC 250W 4,7 
C3_21 7-MERC 250W 4,7 
C3_22 7-MERC 250W 4,3 
C3_23 7-MERC 250W 4,7 
C3_24 7-MERC 250W 4,25 
C3_25 7-MERC 250W 4,25 
C3_26 7-MERC 250W 4,1 
C3_27 7-MERC 250W 4,1 
C3_28 7-MERC 250W 4,25 
C3_29 7-MERC 250W 4 
C3_30 7-MERC 250W 4 
C3_31 7-MERC 250W 4 
C3_32 7-MERC 250W 4 
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C3_33 7-MERC 250W 4 
C3_34 7-MERC 250W 4 
C3_35 7-MERC 250W 4 
C3_36 8-LED 20W 0 
C3_37 8-LED 20W 0 
C3_38 8-LED 20W 0 
C3_39 8-LED 20W 0 
C3_40 8-LED 20W 0 
C3_41 8-LED 20W 0 
C3_42 8-LED 20W 0 
C3_43 8-LED 20W 0 
C3_44 8-LED 20W 0 
C3_45 8-LED 20W 0 
C3_46 11-MERC 250W 3,75 
C3_47 12-VSAP 150W 0 
C3_48 12-VSAP 150W 0 
C3_49 12-VSAP 150W 0 
CIRCUITO 4 TIPO. LUMI H.A. (mt) 
C4_1 1-VSAP 150W 4,1 
C4_2 1-VSAP 150W 4,1 
C4_3 1-VSAP 150W 4,1 
C4_4 1-VSAP 150W 4,1 
C4_5 1-VSAP 150W 4,1 
C4_6 1-VSAP 150W 4,1 
C4_7 1-VSAP 150W 4,1 
C4_8 1-VSAP 150W 4,1 
C4_9 1-VSAP 150W 4,1 
C4_10 1-VSAP 150W 4,1 
C4_11 1-VSAP 150W 4,1 
C4_12 1-VSAP 150W 4,1 
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Centro de mando Nº 3: 
Circuito 5: 
 
CIRCUITO 5 TIPO. LUMI H.A. (mt) 
C5_1 5-VSAP 2x100W 6 
C5_2 5-VSAP 2x100W 6 
C5_3 5-VSAP 2x100W 6 
C5_4 5-VSAP 2x100W 6 
C5_5 5-VSAP 2x100W 6 
C5_6 5-VSAP 2x100W 6 
C5_7 5-VSAP 2x100W 6 
C5_8 5-VSAP 2x100W 6 
C5_9 5-VSAP 2x100W 6 
C5_10 5-VSAP 2x100W 6 
C5_11 5-VSAP 2x100W 6 
C5_12 5-VSAP 2x100W 6 
C5_13 1-VSAP 150W 6 
C5_14 1-VSAP 150W 6 
C5_15 1-VSAP 150W 6 
C5_16 1-VSAP 150W 6 
C5_17 1-VSAP 150W 6 
C5_18 5-VSAP 2x100W 6 
C5_19 5-VSAP 2x100W 6 
C5_20 5-VSAP 2x100W 6 
C5_21 1-VSAP 150W 6 
C5_22 1-VSAP 150W 6 
C5_23 1-VSAP 150W 6 
C5_24 1-VSAP 150W 6 
C5_25 1-VSAP 150W 6 
C5_26 4-VSAP 150W 6 
C5_27 4-VSAP 150W 6 
C5_28 5-VSAP 2x100W 6 
C5_29 5-VSAP 2x100W 6 
C5_30 5-VSAP 2x100W 6 
C5_31 5-VSAP 2x100W 6 
C5_32 5-VSAP 2x100W 6 
C5_33 5-VSAP 2x100W 6 
C5_34 5-VSAP 2x100W 6 
C5_35 5-VSAP 2x100W 6 
Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público 
del casco urbano de Ulea 








CIRCUITO 6 TIPO. LUMI H.A. (mt) 
C6_1 12-VSAP 150W 8 
C6_2 12-VSAP 150W 8 
C6_3 1-VSAP 150W 4,1 
C6_4 1-VSAP 150W 4,1 
C6_5 1-VSAP 150W 4,1 
C6_6 1-VSAP 150W 4,1 
C6_7 1-VSAP 150W 4,1 
C6_8 12-VSAP 150W 8 
C6_9 12-VSAP 150W 8 
C6_10 1-VSAP 150W 4,1 
C6_11 1-VSAP 150W 4,1 
C6_12 1-VSAP 150W 4,1 
C6_13 1-VSAP 150W 4,1 
C6_14 1-VSAP 150W 4,1 
C6_15 12-VSAP 150W 8 
C6_16 4-VSAP 150W 7 
C6_17 4-VSAP 150W 7 
C6_18 4-VSAP 150W 7 
C6_19 4-VSAP 150W 7 
C6_20 4-VSAP 150W 7 
C6_21 4-VSAP 150W 7 
C6_22 12-VSAP 150W 8 
C6_23 12-VSAP 150W 8 
C6_24 12-VSAP 150W 8 
C6_25 12-VSAP 150W 8 
C6_26 12-VSAP 150W 8 
C6_27 12-VSAP 150W 8 
C6_28 12-VSAP 150W 8 
C6_29 12-VSAP 150W 8 
C6_30 13- 4 
C6_31 13- 4 
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CIRCUITO 7 TIPO. LUMI H.A. (mt) 
C7_1 12-VSAP 150W 8 
C7_2 12-VSAP 150W 8 
C7_3 12-VSAP 150W 8 
C7_4 12-VSAP 150W 8 
C7_5 12-VSAP 150W 8 
C7_6 12-VSAP 150W 8 
C7_7 12-VSAP 150W 8 
C7_8 12-VSAP 150W 8 
C7_9 12-VSAP 150W 8 
C7_10 12-VSAP 150W 8 
C7_11 12-VSAP 150W 8 
C7_12 1-VSAP 150W 4,1 
C7_13 1-VSAP 150W 4,1 
C7_14 1-VSAP 150W 4,1 
C7_15 7-MERC 250W 4,15 
C7_16 12-VSAP 150W 8 
C7_17 7-MERC 250W 4,15 
C7_18 12-VSAP 150W 8 
C7_19 7-MERC 250W 4,15 
C7_20 7-MERC 250W 4,15 
C7_21 12-VSAP 150W 8 
C7_22 7-MERC 250W 4,15 
C7_23 12-VSAP 150W 8 
C7_24 7-MERC 250W 4,15 
C7_25 12-VSAP 150W 8 
C7_26 7-MERC 250W 4,15 
C7_27 12-VSAP 150W 4,15 
C7_28 7-MERC 250W 4,15 
C7_29 12-VSAP 150W 8 
C7_30 7-MERC 250W 4,15 
C7_31 12-VSAP 150W 8 
C7_32 7-MERC 250W 4,15 
C7_33 12-VSAP 150W 8 
C7_34 7-MERC 250W 4,15 
C7_35 12-VSAP 150W 8 
C7_36 12-VSAP 150W 10 
C7_37 12-VSAP 150W 8 
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C7_38 12-VSAP 150W 8 
C7_39 12-VSAP 150W 8 
C7_40 12-VSAP 150W 8 
C7_41 12-VSAP 150W 8 
C7_42 12-VSAP 150W 8 
C7_43 12-VSAP 150W 8 
C7_44 12-VSAP 150W 8 
C7_45 7-MERC 250W 4,15 








CIRCUITO 8 TIPO. LUMI H.A. (mt) 
C8_1 1-VSAP 150W 4,1 
C8_2 1-VSAP 150W 4,1 
C8_3 3-MERC 250W 4 
C8_4 3-MERC 250W 4 
C8_5 3-MERC 250W 4 
C8_6 3-MERC 250W 4 
C8_7 3-MERC 250W 4 
C8_8 3-MERC 250W 4 
C8_9 3-MERC 250W 4 
C8_10 3-MERC 250W 4 
C8_11 7-MERC 250W 4,15 
C8_12 7-MERC 250W 4,15 
C8_13 7-MERC 250W 4,15 
C8_14 7-MERC 250W 4,15 
C8_15 7-MERC 250W 4,15 
C8_16 7-MERC 250W 4,15 
C8_17 7-MERC 250W 4,15 
C8_18 7-MERC 250W 4,15 
C8_19 7-MERC 250W 4,15 
C8_20 2-VSAP 150W 4,15 
C8_21 2-VSAP 150W 4,15 
C8_22 7-MERC 250W 4,15 
C8_23 7-MERC 250W 4,15 
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C8_24 7-MERC 250W 4,15 
C8_25 7-MERC 250W 4,15 
C8_26 7-MERC 250W 4,15 
C8_27 7-MERC 250W 4,15 
C8_28 7-MERC 250W 4,15 
C8_29 7-MERC 250W 4,15 
C8_30 7-MERC 250W 4,15 
C8_31 7-MERC 250W 4,15 
C8_32 7-MERC 250W 4,15 
C8_33 7-MERC 250W 4,15 
C8_34 7-MERC 250W 4,15 
C8_35 7-MERC 250W 4,15 
C8_36 7-MERC 250W 4,15 
C8_37 7-MERC 250W 4,15 
C8_38 7-MERC 250W 4,15 
C8_39 7-MERC 250W 4,15 
C8_40 7-MERC 250W 4,15 
C8_41 7-MERC 250W 4,15 
C8_42 7-MERC 250W 4,15 
C8_43 7-MERC 250W 4,15 
C8_44 7-MERC 250W 4,15 
C8_45 7-MERC 250W 4,15 
C8_46 7-MERC 250W 4,15 
C8_47 7-MERC 250W 4,15 
C8_48 7-MERC 250W 4,15 
C8_49 7-MERC 250W 4,15 
C8_50 7-MERC 250W 4,15 
C8_51 7-MERC 250W 4,15 
C8_52 7-MERC 250W 4,15 
C8_53 7-MERC 250W 4,15 
C8_54 7-MERC 250W 4,15 
C8_55 7-MERC 250W 4,15 
C8_56 7-MERC 250W 4,15 
C8_57 9-LED 3W 4,15 
C8_58 7-MERC 250W 4,15 
C8_59 7-MERC 250W 4,15 
C8_60 7-MERC 250W 4,15 
C8_61 7-MERC 250W 4,15 
C8_62 7-MERC 250W 4,15 
C8_63 7-MERC 250W 4,15 
C8_64 7-MERC 250W 4,15 
C8_65 7-MERC 250W 4,15 
C8_66 7-MERC 250W 4,15 
C8_67 7-MERC 250W 4,15 
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C8_68 7-MERC 250W 4,15 
C8_69 7-MERC 250W 4,15 
C8_70 7-MERC 250W 4,15 
C8_71 7-MERC 250W 4,15 
C8_72 7-MERC 250W 4,15 
C8_73 7-MERC 250W 4,15 
C8_74 7-MERC 250W 4,15 
C8_75 7-MERC 250W 4,15 
C8_76 7-MERC 250W 4,15 






CIRCUITO 9 TIPO. LUMI H.A. (mt) 
C9_1 LEDDS 4,3 
C9_2 LEDDS 4,3 
C9_3 LEDDS 4,3 
C9_4 LEDDS 5,9 
C9_5 LEDDS 5,9 
C9_6 LEDDS 5,9 
C9_7 7-MERC 250W 4 
C9_8 7-MERC 250W 4 
C9_9 7-MERC 250W 4 
C9_10 7-MERC 250W 4 
C9_11 7-MERC 250W 4 
C9_12 7-MERC 250W 4 
C9_13 7-MERC 250W 4 
C9_14 7-MERC 250W 4 
C9_15 7-MERC 250W 4,15 
C9_16 7-MERC 250W 4,15 
C9_17 7-MERC 250W 4,15 
C9_18 7-MERC 250W 4,15 
C9_19 7-MERC 250W 4,15 
C9_20 7-MERC 250W 4,15 
C9_21 7-MERC 250W 4,15 
C9_22 7-MERC 250W 4,15 
C9_23 7-MERC 250W 4,15 
C9_24 7-MERC 250W 4,15 
C9_25 7-MERC 250W 4,15 
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C9_26 7-MERC 250W 4,15 
C9_27 7-MERC 250W 4,15 
C9_28 7-MERC 250W 4,15 
C9_29 7-MERC 250W 4,15 
C9_30 7-MERC 250W 4,15 
C9_31 7-MERC 250W 4,15 
C9_32 7-MERC 250W 4,15 
C9_33 7-MERC 250W 4,15 
C9_34 7-MERC 250W 4,15 
C9_35 7-MERC 250W 4,15 
C9_36 7-MERC 250W 4,15 
C9_37 7-MERC 250W 4,15 
C9_38 7-MERC 250W 4,15 
C9_39 7-MERC 250W 4,15 
C9_40 7-MERC 250W 4,15 
C9_41 7-MERC 250W 4,15 
C9_42 7-MERC 250W 4,15 
C9_43 7-MERC 250W 4,15 
C9_44 7-MERC 250W 4,15 
C9_45 7-MERC 250W 4,15 
C9_46 7-MERC 250W 4,15 
C9_47 7-MERC 250W 4,15 
C9_48 7-MERC 250W 4,15 
C9_49 7-MERC 250W 4,15 
C9_50 7-MERC 250W 4,15 
C9_51 7-MERC 250W 4,15 
C9_52 1-VSAP 150W 4,15 
C9_53 11-MERC 250W 4,15 
C9_54 7-MERC 250W 4,15 
C9_55 7-MERC 250W 4,15 
C9_56 7-MERC 250W 4,15 
C9_57 7-MERC 250W 4,15 
C9_58 7-MERC 250W 4,15 
C9_59 7-MERC 250W 4,15 
C9_60 7-MERC 250W 4,15 
C9_61 7-MERC 250W 4,15 
C9_62 7-MERC 250W 4,15 
C9_63 7-MERC 250W 4,15 
C9_64 7-MERC 250W 4,15 
C9_65 7-MERC 250W 4,15 
C9_66 11-MERC 250W 4,15 
C9_67 7-MERC 250W 4,15 
C9_68 7-MERC 250W 4,15 
C9_69 7-MERC 250W 4,15 
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C9_70 7-MERC 250W 4,15 
C9_71 7-MERC 250W 4,15 
C9_72 7-MERC 250W 4,15 
C9_73 7-MERC 250W 4,15 
C9_74 7-MERC 250W 4,15 
C9_75 7-MERC 250W 4,15 
C9_76 7-MERC 250W 4,15 
C9_77 7-MERC 250W 4,15 
C9_78 7-MERC 250W 4,5 
C9_79 7-MERC 250W 5,25 
C9_80 7-MERC 250W 4,4 
C9_81 1-VSAP 150W 4,1 
C9_82 1-VSAP 150W 4,1 
C9_83 1-VSAP 150W 4,1 
C9_84 1-VSAP 150W 4,1 
C9_85 1-VSAP 150W 4,1 
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Las fichas técnicas de las farolas existentes en el municipio son las siguientes: 
Fichas técnicas de farola tipo 1, 5, 7 y 11: 
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2.1.2. ANEJO Nº2. SOLUCIÓN TÉCNICA ADOPTADA 
 
La primera actuación consiste en sustituir la lámpara de descarga y equipo 
electromagnético existentes en las luminarias de tipo “fernandina”, por una placa con 
bloque de LEDs. Dicha actuación afecta íntegramente al sistema de alumbrado público. 
La segunda actuación consiste en la sustitución completa de ciertas luminarias de 
diferente tipología por otras de tecnología LED. Esta actuación se llevará a cabo 
íntegramente en el sistema de alumbrado público. 
 
El material propuesto es el que se detalla a continuación: 
 
- Bloque LED BO-F-LV / 6450 de 56W, de Philips. 
- Luminaria TownGuide BDP100, de Philips. 





Denominación Potencia Cantidad 
Bloque LED BO-F-LV (Farol) 24W 173 
Bloque LED BO-F-LV (Farol) 36W 149 
Bloque LED BO-F-LV (Farol) 48W 2 
Luminaria ClearWay BGP303 (vial) 60W 48 
Luminaria ClearWay BGP303 (vial) 81W 10 
Luminaria TownGuide BDP100 (jardín) 30W 22 
Luminaria TownGuide BDP100 (jardín) 40W 16 
Luminaria TownGuide BDP100 (jardín) 50W 4 
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Fotografía 2. Detalle de luminaria TownGuide BDP100. 
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2.1.3. ANEJO Nº3. CÁLCULO EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Los consumos de las instalaciones son habitualmente obtenidos a través de 
cálculos teóricos a partir de inventarios, de la facturación eléctrica o de los 
registros de un sistema de telegestión. Pero lo que a menudo no es tan sencillo de 
conocer son las prestaciones lumínicas de la instalación. 
 
Es habitual tener un conocimiento de los consumos de las instalaciones, pero no se 
puede decir lo mismo acerca de las prestaciones lumínicas de las mismas. La 
obtención de estas medidas, como por ejemplo la iluminancia y la uniformidad, 
normalmente requiere de la realización de procesos relativamente complejos y 
difíciles de ejecutar de una forma periódica o frecuente, para el control y 
valoración de las medidas a adoptar o adoptadas, así como extender su uso a la 
totalidad e instalaciones. 
 
Uno de los principales parámetros empleados para la evaluación de las 
instalaciones es la iluminancia y particularmente en alumbrado público la medida 
sobre el plano horizontal a nivel de suelo. A pesar de no ser la mejor magnitud para 
representar el efecto del alumbrado sobre el ojo humano, su sencillez de cálculo, 
medición y el coste de los equipos asociados hacen que sea de las más empleadas 
para la medida de los parámetros de evaluación de las instalaciones de alumbrado 
público, talas como iluminancias medias horizontales o las uniformidades media y 
general. 
 
La metodología habitual de evaluación de iluminancias horizontales de las 
instalaciones es a través de medidas manuales en forma de matriz regular sobre la 
totalidad de la superficie de la instalación o bien, lo que es más habitual, sobre una 
zona representativa del resto de la instalación (si dispone de una distribución 
regular de sus elementos). 
 
Para ello es necesario realizar medidas manualmente: midiendo la zona, dividirla 
en partes, situar la sonda en los puntos, tomar la medida procurando que el 
operario no haga sombras sobre la célula, anotar el valor y posteriormente 
introducir y procesar los datos para obtener valores medios, uniformidades, etc. 
Además, en el caso de zonas viales, procurando que no haya influencia alguna de 
iluminaciones no habituales, tales como alumbrado de vehículos en movimiento 
(necesitando incluso cortar calles) u otras fuentes de luz (que a partir de ciertas 
horas no están encendidas, o que son de instalaciones cercanas y que sería 
necesario apagar para evitar su influencia). Es, por lo tanto, un proceso tedioso, 
lento y en ocasiones complejo. 
 
La aprobación del Reglamento de eficiencia energética en alumbrado exterior por 
el Real Decreto 1890/2008 viene a remarcar la importancia de la evaluación de los 
niveles de iluminación, tanto luminancias como iluminancias, estableciéndolos 
como parámetros claves para asegurar la eficiencia energética de las instalaciones. 
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Método de trabajo. 
 
Para llevar a cabo estas inspecciones se utilizará un equipo que estará dotado en 
un vehículo y que realizara la toma de datos de forma automática. 
 
Los datos recogidos permitirán obtener una información clara y fidedigna de los 




Una solución a esta problemática es la utilización de un luxómetro acoplado a un 
vehículo para realizar las medidas de iluminancias. De esta forma se agiliza la toma 
de datos, haciendo la tarea de medir una calle entera un proceso tan simple y 
rápido como recorrerla con el coche, con lo que se pueden estudiar grandes áreas 
en tiempos relativamente breves, evitando el extrapolar valores a partir de una 
zona representativa de la calle y proporcionando así una visión más ajustada a la 
realidad. Otra ventaja derivada es que no son necesarios los cortes de circulación 
para tomar medidas sobre la calzada, ya que el vehículo puede integrarse en el 
tráfico. 
 
Existen, en cambio, limitaciones que afectan notablemente a la hora de comparar 
la metodología habitual a la metodología empleada con un vehículo. 
 
El sensor no puede colocarse a nivel del suelo, a causa de las posibles 
interferencias mecánicas con elementos de la vía y por la posible influencia sobre 
las medidas que puedan tener la sombra, el alumbrado del propio vehículo y de los 
otros que están circulando. Por tanto, es necesario montar el sensor de iluminancia 
sobre el techo del vehículo (entre 1.4 y 1.8 metros, según modelo). 
 
Pero estudiando casos prácticos y analizando esta cuestión se puede decir que, los 
valores de iluminancias y uniformidades obtenidos por métodos tradicionales, 
como los observados en el Reglamento de eficiencia energética, no son valores 
directamente comparables si se realizan mediante un vehículo, aunque los valores 
de iluminancia media son aceptablemente parecidos y las uniformidades obtenidas 
acotan inferiormente los valores reales. 
 
El hecho de que las medidas no sean directamente comparables con los métodos 
habituales, no impide la utilidad de las medidas, ya que permite constatar las 
variaciones de iluminancias y del flujo lumínico útil que dan las luminarias. Es decir, 
estudiando el comportamiento de las medidas a lo largo del tiempo (entre 
diferentes sesiones de medidas en diferentes días) y a lo largo del recorrido (en 
una misma sesión de medidas en función de la distancia) puede permitir sacar 
conclusiones sobre el comportamiento y la evolución de las iluminancias medias y 
uniformidades que se obtendrían por métodos manuales. 
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CÁLCULOS OBTENIDOS AL PASAR EL COCHE CON LAS SONDAS EN EL ESTADO 
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CÁLCULOS DEL ALUMBRADO. 
 
Descripción Uds Plampara (W) Pequipo(20%/plampara) Pluminaria (W) Ptotal (W) 
Luminaria tipo 1 - Farol sobre columna fundición 150 W VSAP 90 150,00 30,00 180,00 16.200,00 
Luminaria tipo 2 – Jardín pirámide 100 W VSAP 11 100,00 20,00 120,00 1.320,00 
Luminaria tipo 3 - Modelo forja granvia traslucido 250 W VM 26 250,00 50,00 300,00 7.800,00 
Luminaria tipo 4 - Vial cozoleta 150 W VSAP 13 150,00 30,00 180,00 2.340,00 
Luminaria tipo 5 - Columna forja doble farol 100 x 2 X VSAP 23 200,00 40,00 240,00 5.520,00 
Luminaria tipo 7 - Farol sobre brazo 250 W VM 182 250,00 50,00 300,00 54.600,00 
Luminaria tipo 11 - Columna forja doble farol 250 W x 2 VM 3 500,00 100,00 600,00 1.800,00 
Luminaria tipo 12 - Luminaria vial sobre columna 150 W VSAP 47 150,00 30,00 180,00 8.460,00 
Luminaria tipo 13 - Bola sobre columna 4m. 100 W VSAP 3 100,00 20,00 120,00 360,00 





Fabricante Descripción Uds Pled (W) Pdriver (W) Pluminaria (W) Pluminaria-RF (W)* Ptotal (W) 
Philips BO-F-LV--/ 6450 N OFR6 DD27 56W 90 51,24 4,76 56,00 31,56 2.840,40 
Philips BPD100 LED 4000/840 PRS DD27 60P 11 36,60 3,40 40,00 22,54 247,94 
Philips BPD100 LED 4000/840 PRS DD27 60P 26 36,60 3,40 40,00 22,54 586,04 
Philips BGP303 LED73/740 PSU II DM DD27 42/60 13 75,95 7,05 83,00 46,78 608,14 
Philips BO-F-LV--/ 6450 N OFR6 DD27 56W 46 51,24 4,76 56,00 31,56 1.451,76 
Philips BO-F-LV--/ 6450 N OFR6 DD27 56W 182 51,24 4,76 56,00 31,56 5.743,92 
Philips BO-F-LV--/ 6450 N OFR6 DD27 56W 6 51,24 4,76 56,00 31,56 189,36 
Philips BGP303 LED73/740 PSU II DM DD27 42/60 47 96,99 9,01 106,00 59,74 2.807,78 
Philips BPD100 LED 4000/840 PRS DD27 60P 3 36,60 3,40 40,00 22,54 67,62 





*Valor de potencia corregido según el régimen de reducción de flujo propuesto. 
 
 
AHORRO EN (KW) 83,86 
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Potencia instalada inicial (kW) = 98,400 
Potencia instalada final (kW) = 14,5437 
Energía consumida inicial (kWh) = 393.600,00 
Energía consumida final (kWh) = 58.174,80 
Energía consumida inicial (tep) = 33,85 
Energía consumida final (tep) = 5,00 
Ahorro previsto (kWh) = 335.425,20 
Ahorro estimado = 46.959,53 € 
Coste inversión = 137.553,42 
Subvención = 60.000,00 € 
Plazo amortización simple (años) = 1 año y 8 meses 
Tn ahorradas CO2 = 38,238 
Tn ahorradas SO2 = 0,082 




Datos de calculo Valor Ud 
  Horas alumbrado público 4000 h 
  Horas edificio público 1512 h 
  Coste medio kWh 0,14 € 
  Conversión kWh a Tn CO2 0,114 kg/kWh 
Datos obtenidos del observatorio de la 
electricidad Enero-2014 de WWF 
Conversión kWh a Tn SO2 0,244 g/kWh 
Conversión kWh a TnNox 0,173 g/kWh 
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2.1.4. ANEJO Nº4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 










1.1.-  OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 
1.2.-  CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
1.2.1.  Descripción de la obra y situación 
1.2.2.  Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 
1.2.3.  Interferencias y servicios afectados 
1.2.4.  Unidades constructivas que componen la obra 
1.2.4.1. Proceso productivo de interés a la prevención 
1.2.4.2. Oficios unidades especiales y montajes que intervienen 
1.2.4.3. Medios Auxiliares 
1.2.4.4. Maquinaria prevista 
 
1.3.-  RIESGOS 
1.3.1.  Análisis General de Riesgos 
1.3.2. Análisis de riesgos y medidas preventivas en las fases de construcción: 
1.3.2.1. En implantación 
1.3.2.2. Maquinaria 
1.3.2.3. Protecciones colectivas 
1.3.2.4. Retirada de Puntos de Alumbrado Público Existente en Fachada 
1.3.2.5. Izado de luminarias en reposición de puntos de alumbrado público 
1.3.2.6. Instalaciones Eléctricas 
1.3.2.7. Trabajos Alumbrado Público 
1.3.2.8. Instalaciones Eléctricas Provisionales de Obra 
1.3.2.9. Maquinaria de Corte 
1.3.2.10. Excavación en zanja por medios manuales en ejecución de basamento 
de cimentación 
1.3.2.11. Martillo Neumático 
1.3.2.12.  Conexión y entronque en canalizaciones para redes generales 
subterráneas de energía eléctrica 
1.3.2.13. Grúa móvil en colocación de untos de alumbrado público 
 
1.4.-  PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1.-  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
2.2.-  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
2.2.1.  Protecciones personales 
2.2.2.  Protecciones colectivas 
 
2.3.-  SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
2.3.1.  Servicio Técnico de Prevención 
2.3.2.  Servicio Médico 
 
2.4.- DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
2.5.- INSTALACIONES MÉDICAS 
2.6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
2.7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
3.-  PLANOS 
 
4.- CUADRO DE PRECIOS 
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1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 
En el cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre (B.O.E. de 
25-10-97) sobre la obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud 
para proyectos de edificación y obras públicas, se redacta el correspondiente al 
PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL CASCO URBANO DE ULEA 
 
El Estudio de Seguridad y Salud establece durante la ejecución de las obras las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar 
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa de acuerdo con 
el R.D. 1627/97. 
 
 
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 
1.2.1. Descripción de las obras y situación 
 
Las obras se sitúan en el casco urbano del municipio de Ulea, emplazado en la Vega 
Media del río Segura, en el denominado Valle de Ricote. 
 
1.2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 
 
- Presupuesto. 
El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a  NOVENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS VEINTINUEVEEUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS 
(95.529,84€) 
 
- Plazo de ejecución. 
El plazo de previsto es de TRES MESES 
 
- Personal Previsto. 
Se prevé en la obra una presencia máxima de 6 obreros. 
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1.2.3. Interferencias y servicios afectados. 
 
Redes de Alumbrado Público 
Redes de Baja Tensión 
Redes de Media Tensión 
Cableado aéreo telefonía y alumbrado público. 
 
 
1.2.4.- Unidades constructivas que componen la obra. 
 
- Retirada de puntos de alumbrado público ubicados en fachada tipo farol 
- Sustitución de equipos ópticos de luminarias 
- Colocación de puntos de alumbrado a los que se les ha cambiado el equipo 
 óptico. 
- Retirada de punto de alumbrado público existente sobre columna de fundición 
 dúctil de 4-6m de altura 
- Colocación de nuevo punto de alumbrado público sobre báculo existente 
 




Se colocara la señalización por obra oportuna, delimitando las zonas de 
 actuación,  zona de descarga y acopios de materiales etc. 
 




1.2.4.3.- Medios auxiliares. 
 
- Pequeñas herramientas de mano 
 
1.2.4.4.- Maquinaria prevista 
 
Máquinas y máquinas-herramientas del proyecto 
 
- Camión de transporte 
- Camión con cesta elevadora 
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1.3.1.- Análisis General de Riegos. 
 
A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del 
número de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riegos 
detectables expresados globalmente son: 
 
- Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 
- Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar del trabajo. 
- Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las 
diferentes unidades de obra. 
 
Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de construcción, 
los riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como 
las conductas que deberán observarse en esa fase de obra. 
 
Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o 
exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya 
que observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de 
riesgos o por razón de las características de un tajo determinado, habrá que 
emplear dispositivos y observar conductas o Medidas que se especifiquen en otras 
fases de obra. 
 
Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para 
las máquinas cuya utilización se previene. 
 
La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o Medidas, se 
reiteran en muchas de las fases de obra. Esto se debe a que (esta información 
deberá llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por especialidades, para su 
información-formación, acusando recibo del documento que se les entrega). 
 
Las protecciones colectivas y personales que se definen así como las conductas que 
se señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria 
obedece a razones metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si estuvieran 





Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público 
del casco urbano de Ulea 





1.3.2.- Análisis de riegos y medidas preventivas en las fases de construcción. 
 
1.3.2.1- En Implantación 
 
Previo al inicio de los trabajos, se procederá a la inspección de las calles de 
actuación para ver posibles problemas a la hora de la reposición de las luminarias 
existentes. En primer lugar, se realizar un análisis detallado de las líneas de 
suministro desde los cuadros existentes, para ver qué calles son alimentadas desde 
cada cuadro, tanto para la ejecución de las pruebas, así como para asegurar en 
todo momento que el suministro de energía eléctrica mientras se realizan los 





En este apartado estudiaremos las máquinas utilizadas en la obra como elementos 
de producción, cada una de ellas tendrá un estudio definido según el tipo y según 
las condiciones previstas de utilización, pero para todas las máquinas tomaremos 
unas medidas comunes para prevenir los riesgos generados por ellas, y que son: 
 
- Adquisición de máquinas de calidad y con marcado “CE”, que es 
elprocedimiento por el cual los fabricantes e importadores declaran que sus 
productos satisfacen todos los requisitos de seguridad y salud establecidos en la 
Comunidad Europea. 
 
- Exigir al fabricante o importador de la máquina las instrucciones deinstalación, 
uso y mantenimiento en el idioma del usuario. 
- Situarla en un espacio suficiente y estable para evitar vuelcos. 
- Evitar que haya trabajadores en zonas peligrosas. 
- Realización de un mantenimiento periódico y adecuado. 
- Proteger las partes móviles con resguardos. 
- Instalar dispositivos de seguridad. 
- Pulsador visible de parada de emergencia (color rojo). 
- Formar al trabajador en el manejo y seguridad de la máquina. 
- Prever y evitar conductas peligrosas por parte de los trabajadores (falta de 
atenciónpor rotura, burlar los resguardos y dispositivos de seguridad). 
- Conexión a tierra de la instalación eléctrica de las máquinas. 
- Correcta iluminación. 
- Señalización tipo sirena en toda la maquinaria autónomas 
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1.3.2.3.- Protecciones colectivas 
 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 
fundamentales siguientes y serán aplicables a todas las unidades de obra en la 
necesidad de su uso: 
 
- Vallado perimetral de la zona en obras para impedir el paso de personas ajenas a la 
obra. 
 
- Vallas de limitación y protección.- Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando 
construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su 
verticalidad. 
 
- Barandillas en protección de huecos y zanjas.- Dispondrán de listón superior a una 
altura de 90 cm de suficiente resistencia para garantizar la retención de 
personas, y llevarán un listón horizontal intermedio. 
 
- Señales.- Todas las señales se fabrican bajo las normas 8.1.1.C del 16 de Julio de 
1.961 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales de Obras 
Públicas. 
 
- Avisos luminosos y acústicos en la maquinaria pesada. 
 
- Protecciones contra riesgo eléctrico.- Estarán protegidas las máquinas eléctricas 




Todos los equipos de protección colectiva anteriormente descritos deberán estar 
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Fase de ejecución 
 
 
1.3.2.4.- Retirada de puntos de alumbrado existente en fachada 
 
a) Riesgos detectables 
 
 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de objetos o materiales 
- Golpes por o contra objetos 
- Cortes por objetos, máquinas y herramientas manuales 
- Dermatitis por contactos 
- Sobreesfuerzos 
- Contacto con la corriente eléctrica 
 
 
b) Medidas preventivas 
 
- La primera comprobación antes de comenzar los trabajos de retirada de los 
puntos de alumbrado existentes será que no existe tensión en la red y que en el 
cuadro correspondiente el interruptor se encuentra desconectado. 
- Antes de comenzar la retirada, el punto de alumbrado en fachada este se 
afianzaran mediante gasas a la pluma del camión grúa, para evitar la posible 
caída del punto del alumbrado mientras se realizan los trabajos de retirada. 
 
 
c) Equipos de protección individual 
 
- Casco de seguridad (cumple EN-397) 
- Guantes (cumple EN-388,511 según el caso) de P.V.C. o de goma 
- Guantes de seguridad (cumple EN-388,511 según el caso) 
- Calzado de seguridad (cumple EN-345) 
- Cinturón de seguridad (cumple EN-358 clases A o C, si no existen medidas de 
protección colectiva). 
- Botas (cumple EN-347) de goma o P.V.C. 
- Trajes de agua para tiempo lluvioso. (cumple EN-343) 
- Gafas antiproyecciones. (cumple EN-166) 
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1.3.2.5.- Izado de luminarias en reposición  de puntos de alumbrado público 
 
a) Riesgos detectables 
 
- Caídas o desprendimientos del material durante el izado 
- Vuelco o caída de las escaleras durante la colocación 
- Vuelco o caída de las escaleras durante el proceso de hormigonado 
- Golpes o choques con objetos o entre vehículos 
- Atropello 
- Caída o vuelco de vehículos 




- Descargas eléctricas 
 
b) Normas preventivas 
 
- Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será 
especialista en ella. 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos 
de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 
- Se prohíbe sobrecargar la grúa por encima de la carga máxima admisible en 
función de la longitud y ángulo de colocación. 
- Todos los vehículos de transporte de material empleados especifican 
claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
- Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 
- n los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de 
conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior. 
- Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 
- Durante la colocación de las placas, solo permanecerá en la zona de trabajos el 
personal que vaya a realizar alguna tarea 
- Nadie trabajara en el trasdós o intradós de muros hasta que la placa no se 
encuentre completamente apuntalada y amarrada a la armadura 
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 
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c) Equipo de protección individual 
 
- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico 
- Guantes de seguridad 
- Cinturón antivibratorio 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Protectores auditivos 










Instalaciones eléctricas provisionales de obra 
 
- Tomas de fuerza efectuadas sin autorización o sin las medidas adecuadas 
- Armario o cuadro de distribución general carente de  protección magneto térmica 
- Cuadro general carente de interruptores diferenciales a secundarios 
- Armario o cuadro general carente de cerradura y llave 
- Carencia o mala conservación de la toma de tierra de la toma 
- Carencia de transformación a 24 voltios para herramientas que lo requieran 
- Existencia de cables desprotegidos en el suelo 
- Contactos directos con cables con deficiente recubrimiento 
- Cables o enlaces aéreos a baja altura, con posibles contactos indirectos 
- Largas extensiones de aparatos portátiles, por insuficiencia de tomas próximas 
- Electrocución en pruebas de puesta en servicio 
- Contactos eléctricos con partes activas en cuadros y seccionadores 
- Contactos eléctricos indirectos con partes de máquinas y herramientas 
- Otros riesgos I 
 
Trabajos en proximidades de líneas eléctricas 
 
Falta de protección aislante en líneas de baja tensión en servicio 
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Inobservancia de las distancias y gálibos de seguridad de 3 ó 5 m según voltaje 
Falta de definición de las zonas de alcance de cada máquina a emplear en obra 
Falta de definición de las condiciones de proximidad de cada máquina a la línea 
Actividades desarrolladas sin haber obtenido el descargo o traslado de la línea 
Carencia de resguardos o de obstáculos de acceso en líneas en servicio 
Insuficiencia de la señalización de aviso del riesgo de contactos eléctricos 
Insuficiencia de balizamientos y gálibos de paso bajo líneas en carga 
Falta de normas obligatorias y de adiestramiento para casos de accidentes 
Acopios o almacenamientos de ferralla y/o elementos conductores bajo líneas 
Acopios o almacenamientos de productos inflamables bajo líneas en carga 
Contactos eléctricos con conductores o aislantes sin proteger 
Contactos eléctricos indirectos con máquinas o útiles en contacto con corriente 
Otros riesgos TP 
 
Trabajos en instalaciones electromecánicas 
 
La acometida o el transformador no se encuentran separados y aislados 
No hay obstáculos fijos que impidan contactos accidentales con partes activas 
En el cuadro general no hay dispositivos de diferenciales y toma de tierra 
Algunos conductores están desnudos o con aislamiento insuficiente 
Algún cable subterráneo presenta desgastes o roturas en su aislamiento 
Existen conductores mojados y/o rodeados de humedad 
No todos los fusibles, interruptores o cortacircuitos están cerrados y protegidos 
Se trabaja cerca de instalaciones de alta y media tensión sin normas específicas 
Algunos trabajos en las instalaciones se hacen por trabajadores no especializados 
Se han de realizar trabajos en tensión 
Puede que no se requiera a la compañía eléctrica para operar con instalaciones de 
alta tensión 
Pueden darse tormentas sin que se interrumpan inmediatamente los trabajos 
cerca de conductores en instalaciones 
Electrocución en pruebas de puesta en servicio 
Contactos eléctricos con partes activas 
Contactos eléctricos indirectos 
Otros riesgos TI 
 
Durante la ejecución del taller de fontanería y electricidad, concretamente el de 
electricidad que se recoge en la actuación la colocación del alumbrado público en 
la zona de mirador se prestara especial cuidado al conocimiento de los riesgos y de 
las normas preventivas a seguir durante la ejecución de los trabajos. 
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a) Normas preventivas 
 
Se hará entrega al instalador eléctrico de la obra la siguiente normativa para que 
sea seguida durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra: 
 
- No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita 
"enganchar" a las tuberías, ni hacer en ellas o asimilables armaduras, pilares, etc. 
 
- No permita el tránsito de carretillas y personas sobre manguera eléctricas, 
pueden pelarse y producir accidentes. 
 
- No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y 
asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 
 
- No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas. 
 
- No permita la conexión eléctrica de cables ayudados a base de pequeñas cuñitas 
de madera. Desconéctelas de inmediato. Lleve consigo conexiones "macho" 
normalizadas para que las instale. 
 
- Medidas preventivas en trabajos en las proximidad de Líneas Eléctricas Aéreas. 
 
Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos 
ejecutados por medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la 
proximidad de conductores desnudos bajo tensión. De una forma especial deben 
observarse durante la puesta en obra de: 
 
- Grúas móviles 
- Plataformas de trabajo y de elevación móviles 
- Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas, cargadoras, dumpers, 
camiones, etc. 
- Parques de ferralla 
 
Los riesgos de las líneas eléctricas aéreas son diferentes según estas líneas 
atraviesen el solar de la obra o estén más o menos próximas al mismo. En el primer 
caso, no debe comenzarse a trabajar hasta que la Compañía de electricidad haya 
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modificado dicha línea de energía, para que nos cumpla las distancias mínimas de 
seguridad que se fijan a continuación. 
 
Ante el riesgo de contacto directo entre el trabajador y los útiles, herramientas, 
materiales de construcción y máquinas con los elementos conductores 
habitualmente en tensión, las medidas de seguridad que deben adoptarse son las 
siguientes: 
 
En el caso de las líneas de baja tensión, se podrán utilizar recubrimientos aislantes 
de protección. Estos recubrimientos estarán constituidos por fundas especiales de 
caucho o materiales plásticos y serán utilizados contra contactos eléctricos 
involuntarios, no pudiéndose instalar cuando la línea esté en tensión. 
 
Se solicitará siempre a la Compañía Instaladora, por escrito, que proceda al 
descargo de la línea o, en caso necesario, a su elevación. 
 
En caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias 
mínimas, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana 
del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina considerando siempre la 
situación más desfavorable. 
 
Los criterios preventivos que deben aplicarse están recogidos en muchas 
publicaciones especializadas, como es, en concreto, la norma de la Comisión 
Técnica permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de 
UNESA, en las que se fijan como distancias mínimas de seguridad las siguientes: 
 
- 3 m para T< 66.000 V 
- 5 m para T> 66.000 V 
 
Por su parte, la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. establece tres niveles de tensión para 
la fijación de la zona de prohibición de la línea (ZL): 
 
En cualquier caso, la distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la 
línea y del alejamiento de los soportes de ésta. 
 
Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho 
disminuye la distancia con respecto al suelo, que puede reducirse en varios metros 
en caso de fuerte aumento de la temperatura. El viento, con frecuencia, provoca 
un balanceo de los conductores cuya amplitud también puede alcanzar varios 
metros. Siempre debe considerarse siempre la posibilidad más desfavorable. 
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1.3.2.7.- Trabajos Alumbrado Público 
 
A lo largo de la ejecución de los trabajos recogidos en el presente proyecto, se van 
a realizar una serie de actividades y trabajos que van a conllevar el riesgo añadido 
de tener que ser realizados en altura: 
 
Reposición de luminarias 
Trabajos de conexión y cableado en fachadas etc. 
 
Además se van a realizar trabajos en líneas eléctricas de baja tensión con los 
consiguientes riegos por electrocución. 
 
 
Trabajos Baja Tensión 
 
Los trabajadores dispondrán de guantes aislantes, pértigas aislantes, banquetas 
aislantes, juegos de masas de tierra, comprobadores de ausencia de tensión y 
herramientas manuales aislantes hasta 1.000v 
 
Trabajos en las instalaciones de baja tensión 
 
Una instalación de baja tensión, o en proximidad, en la que deban efectuarse 
trabajos, no podrá considerarse sin tensión. 
Las instalaciones de baja tensión, “en tensión”, son siempre peligrosas, 
especialmente cuando se encuentran en condiciones de aislamiento desfavorable. 
En la adopción de medidas de prevención de accidentes hay que tener en cuenta 
que las tensiones que por su naturaleza no son peligrosas pueden provocar 
movimientos irreflexivos con pérdida de equilibrio y caídas graves. 
 
 
Trabajos en instalaciones en tensión 
 
Las instalaciones eléctricas en las que puede trabajar con tensión, son aquellas con 
tensiones de hasta 1000v, 50Hz. 
Todo operario que realice trabajos en tensión debe estar adiestrado en los 
métodos de trabajo a seguir en cada cado y debe disponer y hacer uso correcto del 
equipo correspondiente 
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Además del equipo de protección individual (casco, gafas inactínicas, calzado 
aislante, ropa ignifuga, etc) se empleará en cada caso el material de seguridad más 
adecuado (guantes aislantes, alfombras aislantes, vainas etc.) 
La protección del operario contra los riegos de contacto con elementos situados a 
un potencial diferente del suyo, que no sean el punto de trabajo, se asegurar por 
uno o varios de los medios siguientes: 
 
Utilización de accesorios aislantes (pantallas, telas, vainas, cubiertas, etc...) para 
cubrir los conductores desnudos o los conductores cuyo aislamiento es defectuoso 
o insuficientes, los aisladores, etc., así como las masas. El operario debe revestir los 
conductores y masas con los que pueda entrar en contacto (salvo el punto de 
trabajo) y como regla general, debe proceder a este revestimiento a medida que 
avanza en su trabajo. 
 
En los casos de cables subterráneos se debe asegurar el revestimiento  de la zanja 
o canalización de las masas con las que el operario puede entrar en contacto al 
mismo tiempo que con el conductor en tensión. Además toda persona que pueda 
tocar a un operario, bien directamente, bien por medio de herramientas, útiles y 
otros objetos, deberá llevar guantes aislantes y estar situado sobre una superficie 
aislante. 
 
La utilización de los dispositivos aislantes 
 
La correcta iluminación del punto de trabajo es decisiva, por lo que se utilizarán 
lámparas eléctricas portátiles o lámparas de apoyo situadas en el casco de los 
operarios. 
 
Protección personal (guantes, gafas, casco) antes de cada trabajo deberán 
comprobarse los guantes aislantes por un medio neumático elemental, como 
asimismo, verificar el buen estado de las herramientas, materiales y equipo. 
 
 
Trabajos en instalaciones sin tensión 
 
Antes de iniciar el trabajo, se realizaran las operaciones siguientes: 
Apertura de los circuitos, con el fin de aislar todas las fuentes en tensión que 
puedan alimentar la instalación en que debe trabajarse. Esta apertura debe 
efectuarse en cada uno de los conductores, comprendido en el neutro. Si existieses 
redes de neutro en bucle, no se efectúan corte del neutro y se comprobara en el 
punto de trabajo la ausencia de tensión en el mismo. Caso de existir tensión en el 
neutro es necesario abrir en el origen. Se recomienda que los aparatos de 
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seccionamiento sean de corte visible, con objeto de que pueda apreciarse 
visualmente que se han abierto todos los contactos. El mando de accionamiento de 
los aparatos de seccionamiento, deberá ser solidario con los contactos de apertura 
mientras los contactos siguen cerrados. 
 
Bloques, si es posible y en posición de apertura, lo aparatos de corte, colocando en 
su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo. El letrero o cartel será de 
material aislante, normalizado y llevará una zona blanca donde pueda escribir el 
nombre de la persona que realizad lo trabajos. 
 
Verificación de ausencia de tensión. La verificación se efectuara en cada uno de los 
conductores y en una zona lo más próxima posible al punto de corte. Los 
comprobadores de tensión estarán protegidos y dotados de untas de prueba 
aisladas, menos en sus extremos, en una longitud los más pequeña posible para 
evitar cortocircuitos en las mediciones. 
 
Puesta en cortocircuito. En el caso de rede aéreas, una vez efectuada la verificación 
de ausencia de tensión se procederá seguidamente a la puesta en cortocircuito. 
Dicha operación debe efectuarse lo más cerca posible del lugar de trabajo y en 
cada uno de los conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores de 
alumbrado público, si existieran. En el caso de redes conductores aisladas, sin 
puesta en cortocircuito no puede efectuase, se deberá proceder como si la red 
estuviera en tensión, en cuanto a la protección personal se refiere. 
 
Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente, cuando pueda haber 
posibilidad de error en la identificación de la misma. 
 
Reposición de la tensión después del trabajo: 
 
No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existen 
personas trabajando. La señalización solamente será retirada por el operario que la 
colocó y cuyo nombre figura en esta. 
 
Después de la ejecución del trabajo y antes de dar tensión a la instalación deben 
efectuarse las operaciones siguientes: 
- si el trabajo ha necesitado la participación de varias personas, el responsable 
del mismo las reunirá y notificara que se a proceder a dar tensión. 
- Retirar las puestas en cortocircuito si las hubiere 
- Retirar el enclavamiento o bloqueo 
- Cerrar circuitos. 
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Tomas de fuerza efectuadas sin autorización o sin las medidas adecuadas 
Armario o cuadro de distribución general carente de  protección magneto térmica 
Cuadro general carente de interruptores diferenciales a secundarios 
Armario o cuadro general carente de cerradura y llave 
Carencia o mala conservación de la toma de tierra de la toma 
Carencia de transformación a 24 voltios para herramientas que lo requieran 
Existencia de cables desprotegidos en el suelo 
Contactos directos con cables con deficiente recubrimiento 
Cables o enlaces aéreos a baja altura, con posibles contactos indirectos 
Largas extensiones de aparatos portátiles, por insuficiencia de tomas próximas 
Electrocución en pruebas de puesta en servicio 
Contactos eléctricos con partes activas en cuadros y seccionadores 
Contactos eléctricos indirectos con partes de máquinas y herramientas 
Otros riesgos I 
 
Falta de protección aislante en líneas de baja tensión en servicio 
Inobservancia de las distancias y gálibos de seguridad de 3 ó 5 m según voltaje 
Falta de definición de las zonas de alcance de cada máquina a emplear en obra 
Falta de definición de las condiciones de proximidad de cada máquina a la línea 
Actividades desarrolladas sin haber obtenido el descargo o traslado de la línea 
Carencia de resguardos o de obstáculos de acceso en líneas en servicio 
Insuficiencia de la señalización de aviso del riesgo de contactos eléctricos 
Insuficiencia de balizamientos y gálibos de paso bajo líneas en carga 
Falta de normas obligatorias y de adiestramiento para casos de accidentes 
Acopios o almacenamientos de ferralla y/o elementos conductores bajo líneas 
Acopios o almacenamientos de productos inflamables bajo líneas en carga 
Contactos eléctricos con conductores o aislantes sin proteger 
Contactos eléctricos indirectos con máquinas o útiles en contacto con corriente 
Otros riesgos TP 
 
En todo momento se utilizaran los medios de protección establecidos, así como se 
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1.3.2.8.- Instalaciones eléctricas provisionales de obra 
 
 
a) Medidas preventivas 
 
Se hará entrega al instalador eléctrico de la obra la siguiente normativa para que 
sea seguida durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra: 
 
- No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita 
"enganchar" a las tuberías, ni hacer en ellas o asimilables armaduras, pilares, etc. 
 
- No permita el tránsito de carretillas y personas sobre manguera eléctricas, 
pueden pelarse y producir accidentes. 
 
- No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y 
asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 
 
- No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas. 
 
- No permita las conexiones eléctricas de cables ayudados a base de pequeñas 
cuñitas de madera. Desconéctelas de inmediato. Lleve consigo conexiones "macho" 




1.3.2.9.- Grúa móvil en colocación de puntos de alumbrado público 
 
Riesgos detectados más comunes 
 
- Los derivados del tráfico durante el transporte 
- Vuelco de la máquina 
- Precipitación de la carga 
- Golpes 
- Atrapamientos 
- Contacto eléctrico 
- Riesgos generales 
- Caídas a distinto nivel 
- Caída a nivel 
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- Contacto con objetos cortantes o punzantes 
- Caída de objetos 
- Choques 






a) Medidas preventivas 
 
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 
instalado el freno de mano de la cabina de la grúa, se instalarán calzos 
inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo 
mecánico. 
 
- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por 
un especialista conocedor del proceder más adecuado. 
 
- El gancho de la grúa, estará dotado de pestillos de seguridad. 
 
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, 
de la manera más uniformemente repartida posible. 
 
- El acceso y circulación interna de grúas en la obra se efectuará tal y como se 
describe en los planes de este Plan de Seguridad. 
 
- Todas las grúas dedicadas al transporte de materiales para esta obra estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
 
- No realizar trabajos de carga y descarga cerca de líneas eléctricas de A.T. 
 
- Comprobar que el terreno tienen consistencia suficiente para que los apoyos de 
la grúa no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras. 
 
- Extender los brazos estabilizadores de la grúa lo máximo posible, 
manteniéndolos en correcta horizontalidad. 
 
- Conocer los pesos aproximados de las cargas para realizar las maniobras 
correctas, en lo referente a ángulos de elevación y alcance de la flecha. 
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- Mantener la zona de maniobra libre de obstáculos y haber sido señalizada y 
acotada previamente para impedir el paso de personal. 
 
- Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), de la 
grúa serán dirigidas por un señalista, en caso necesario. 
 
- A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de material en el gancho de la 
grúa, se les hará entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia 
escrita de ello. 
 
 
* Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de material en la grúa 
 
 
- Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero. 
- Utilice siempre el calzado de seguridad 
- Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo 
- Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" 
atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos. 
- No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 
grave. 
- A los conductores de las grúas se les entregará la normativa de seguridad. De la 
entrega quedará constancia por escrito. 
 
 
c) Equipo de protección individual 
 
-  Casco de seguridad (cumple EN-812) 
-  Guantes de seguridad (cumple EN-388, 511 en cada caso) 
-  Calzado de seguridad con suela antideslizante (cumple EN-345 S2) 
-  Cinturón antivibratorio (cumple EN-354) 
-  Cinturón de seguridad (cumple EN-358, 361) 
-  Gafas antiproyecciones (cumple EN-166) 
-  Mascarilla con filtro mecánico (cumple EN-149) 
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1.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 
1.4.1.- Prevención de riesgos de daños a terceros 
 
 
- Operaciones previas 
 
Como primera operación a realizar se hará el vallado de la zona de trabajo y se 
debe de colocar la señalización adecuada mediante carteles; se señalizarán los 
accesos naturales a la obra, prohibiéndose expresamente el paso a toda persona 
ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. Realizar la 
limpieza del terreno y retirada de escombro periódicamente en los alrededores e 
interior de la obra. 
 
Se realizaran las instalaciones fijas de la obra como las de botiquín, ateniéndose en 
todo momento a lo estipulado en la ordenanza general de seguridad e higiene en la 
construcción. 
 
- Acopio de materiales 
 
Los materiales paletizados permiten reducir los riesgos de carga y descarga debido 
a que permite mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí una medida de 
seguridad para reducir golpes y atrapamientos.   También incorporan riesgos 
derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 
- Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 
- No se afectarán los lugares de paso. 
- En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 
señalización. 
- La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 
- No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 
-Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes 
de realizar cualquier manipulación. 
 
- Acopio de materiales sueltos: 
 
- El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, 
remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto y en zonas destinadas 
para ello. 
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- Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, 
separando las piezas mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y 
entre cada una de las piezas. 
- Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 
- No se afectarán los lugares de paso. 
-En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 
señalización. 
- Maquinaria 
- Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos 
- Los camiones no se cargaran por encima de lo definido como tara máxima 
- Las maquinas irán provistas de dispositivo sonoro y luz blanca de marcha atrás. 
- Se colocarán señalistas durante las entradas y salidas de maquinaria y camiones 
en la obra, con el fin de avisar a transeúntes y tráfico rodado 
 
- Plan de emergencia 
 
- En caso de que se produzca algún accidente se tendrá en lugar visible y conocido 
por todos, cartel con teléfonos de urgencia (centro asistencial, hospital, 
ambulancias, etc.) 
- Los Centros Médicos de Urgencia y demás servicios municipales de interés, 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
- Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre). 
- Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras  de Construcción (R.D. 
1627/97 de 24 de Octubre). 
- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/8 de 10 de Marzo) 
- Obligatoriedad del Estudio de Seguridad e Higiene en Proyectos de Edificación y 
Obras Públicas (R.D. 555/97 de 21 de Febrero; Disposiciones Derogatorias y 
Transitorias del R.D. 1627/97). 
- Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la 
Construcción (O.M. de 20 de Mayo 52.) 
- Capítulo VII del Reglamento General sobre Seguridad e Higiene (O.M. de 31 de 
Enero 40) 
- Capítulo I, Arts. 183-291 del Capítulo XVI y Anexos  I y II  de la Ordenanza del 
Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. de 28 de 
Agosto 70) 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo  (O.M. de 9 de Marzo 
71, Disposiciones Derogatorias y Transitorias de la Ley 31/95 y RR.DD. 485/97, 
486/97, 664/97, 665/97, 773/97 y 1215/97). 
- Infracciones y Sanciones de Orden Social (Ley 8/98, Disposiciones Derogatorias 
y Transitorias de la Ley 31/95) 
- Libro de Incidencias en Materia de Seguridad e Higiene (O.M. de 20 de 
Septiembre 86) 
- Notificación de Accidentes de Trabajo (O.M. de 16 de Diciembre 87). 
- Instrucción 8-31-I.C. sobre Señalización de Obras en Carreteras (O.M. de 31 de 
Agosto 87 
- Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/97 de 17 de Enero y O.M. 
de 27 de Junio 97). 
- Disposiciones Mínimas de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (R.D. 
486/97 de 14 de Abril). 
- Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo (R.D. 
486/97 de 14 de Abril). 
- Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud sobre Manipulación Manual de 
Cargas (R.D. 487/97 de 14 de Abril). 
- Protección contra Riesgos a la Exposición a Agentes Biológicos (R.D. 664/97 de 
12 Mayo). 
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- Protección contra Riesgos a la Exposición a Agentes Cancerígenos (R.D. 665/97 
de 12 de Mayo 
- Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud sobre equipos de protección 
individual (R.D. 773/97 de 30 de Mayo). 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud sobre equipos de Trabajo (R.D.  
1215/97 de 18 de Julio). 
- Protección de los Trabajadores frente al Ruido (R.D. 1316/89) 
- Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495/86), 
- Limitación de Potencia Acústica en Maquinaria de Obra  (R.D. 285/89 de 27 
Febrero). 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 




2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán el marcado CE y llevaran fijado un período de vida útil, desechándose a su 
término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 
duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido  un trato límite, es decir, al 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado 
y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 




2.2.1. Protecciones personales. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a la Normativa Europea (EN). 
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2.2.2. Protecciones colectivas. 
 
- Pórticos limitadores de gálibo. 
 
Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
 
 
- Vallas autónomas de limitación y protección. 
 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos 
metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
 
- Topes de desplazamiento de vehículos. 
 
Se pondrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 
medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
- Interruptores diferenciales y toma de tierra. 
 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 
30 mA y para fuerza de 30 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será 
superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de 24 V. 
 





Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 
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2.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
2.3.1. Servicio Técnico de Prevención. 
 
La empresa constructora constituirá un Servicio Técnico de Prevención o 
concertará dicho Servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
 
2.3.2. Servicio Médico. 
 




2.4. DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Se determinará uno o varios trabajadores, según la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, que con capacidad necesaria se ocuparán de la prevención de 
riesgos en el centro de trabajo, y serán nombrados Delegados de Prevención. 
 
Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando el número de trabajadores 
supere el previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o, en su caso, 
disponga el Convenio de la Construcción. 
 
 
2.5. INSTALACIONES MÉDICAS. 
 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. 
 
2.6. TELEFONOS DE INTERES 
 
- EMERGENCIAS 112 
- POLICIA LOCAL 639 09 95 99 
- BOMBEROS (MOLINA) 968 69 31 99 
- HOSPITAL MORALES MESEGUER 968 36 09 00 




2.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este 
Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 
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4.- CUADRO DE PRECIOS 
 
 
 Cuadro de Precios Nº 1   
      ADVERTENCIA           
  
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja 
que resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de 
base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra 
ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, 
medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de 
la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la 
Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista 
no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en 
ello, bajo ningún pretexto de error u omisión. 
    
 
 
1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA 
OBRA, CON CONTENIDOS MÍNIMOS 
OBLIGATORIOS, COLOCADA EN 
OFICINA DE OBRA, COLOCADO. 
71,10 SETENTA Y UN EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 
  
2 Ud PAR DE GUANTES DE USO 
GENERAL, EN LONA Y SERRAJE. 
1,42 UN EURO CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS   
3 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA 
IMPACTOS, INCOLORAS, 
HOMOLOGADAS, AMORTIZABLES EN 3 
USOS. 
3,45 TRES EUROS CON CUARENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
  
4 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON 
ARNÉS A LA NUCA, AMORTIZABLES EN 
3 USOS. 
3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS   
5 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS 
DE ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO. 
2,13 DOS EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS   
6 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, 
DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE, 
AMORTIZABLE EN 1 USO. 
16,10 DIECISEIS EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS   
7 Ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 
EN 2 PIEZAS DE PVC. 
10,28 DIEZ EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS   
8 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
PERSONAL, COLOR AMARILLO Ó ROJO, 
AMORTIZABLE EN TRES USOS. 
6,96 SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS   
9 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN 
BICOLOR ROJO-BLANCO, TOTALMENTE 
COLOCADA. 
0,81 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
10 Ud SEÑALIZACIÓN TRAFICO OBRAS, 
TRIANGULAR, TIPO TP-18 DE 90CMS 
DE LADO, AMORTIZABLE EN 5 
PUESTAS, INCLUSO P.P. DE 
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, 
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
11,38 ONCE EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
  
11 Ud SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR, 
DE 60CM DE DIÁMETRO, 
NORMALIZADA, CON SOPORTE 
METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 
80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, 
AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO 
P.P. DE APERTURA DE POZO, 
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y 
DESMONTAJE. 
14,19 CATORCE EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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12 Ud SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL 
DE 60CM DE LADO, NORMALIZADA, 
CON SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO 
DE 80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, 
AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO 
P.P. DE APERTURA DE POZO, 
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y 
DESMONTAJE. 
14,58 CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
  
13 Ud BOLSA PORTAHERRAMIENTAS 5,23 CINCO EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS   
14 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, 
AMORTIZABLE EN 4 USOS. 
5,81 CINCO EUROS CON OCHENTA 
Y UN CÉNTIMOS   
15 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA. 6,25 SEIS EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS   
16 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, 
CON PUNTERA METÁLICA PARA 
REFUERZO Y PLANTILLAS DE ACERO 
FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE 
PERFORACIÓN, AMORTIZABLES EN 3 
USOS. 
9,32 NUEVE EUROS CON TREINTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
  
17 Ud SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA, 
DE 60X60CM, NORMALIZADA, CON 
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 
80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, 
AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO 
P.P. DE APERTURA DE POZO, 
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y 
DESMONTAJE. 
15,42 QUINCE EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
18 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON 
CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, EN 
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E 
INDIVIDUALES EN OBRA 
12,56 DOCE EUROS CON CINCUENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
  
19 H FORMACIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD POR TECNICO 
SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. 
18,79 DIECIOCHO EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
20 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, 
HOMOLOGADA Y MARCADO CE 
7,01 SIETE EUROS CON UN 
CÉNTIMO   
  
CARTAGENA, MARZO 2015 
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 Cuadro de Precios Nº 2 
      ADVERTENCIA         
  
Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente 
en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por 
rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin 
que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 
fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 
  
 
1 Ud de BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON 
CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADA EN 
OFICINA DE OBRA, COLOCADO. 
        
      Mano de obra 1,40       
      Materiales 65,02       
      Medios auxiliares 0,66       
      6 % Costes indirectos 4,02       
                  71,10 
2 Ud de PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y 
SERRAJE.         
      Materiales 1,33       
      Medios auxiliares 0,01       
      6 % Costes indirectos 0,08       
                  1,42 
3 Ud de GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, 
INCOLORAS, HOMOLOGADAS, AMORTIZABLES EN 3 USOS.         
      Materiales 3,22       
      Medios auxiliares 0,03       
      6 % Costes indirectos 0,20       
                  3,45 
4 Ud de PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, 
AMORTIZABLES EN 3 USOS.         
      Materiales 3,40       
      Medios auxiliares 0,03       
      6 % Costes indirectos 0,21       
                  3,64 
5 Ud de CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, 
HOMOLOGADO.         
      Materiales 1,99       
      Medios auxiliares 0,02       
      6 % Costes indirectos 0,12       
                  2,13 
6 Ud de MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO 
LIGERO Y FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN 1 USO.         
      Materiales 15,04       
      Medios auxiliares 0,15       
      6 % Costes indirectos 0,91       
                  16,10 
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7 Ud de TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, EN 2 PIEZAS DE 
PVC.         
      Materiales 9,60       
      Medios auxiliares 0,10       
      6 % Costes indirectos 0,58       
                  10,28 
8 Ud de PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL, 
COLOR AMARILLO Ó ROJO, AMORTIZABLE EN TRES USOS.         
      Materiales 6,50       
      Medios auxiliares 0,07       
      6 % Costes indirectos 0,39       
                  6,96 
9 Ml de BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO, 
TOTALMENTE COLOCADA.         
      Mano de obra 0,70       
      Materiales 0,05       
      Medios auxiliares 0,01       
      6 % Costes indirectos 0,05       
                  0,81 
10 Ud de SEÑALIZACIÓN TRAFICO OBRAS, TRIANGULAR, TIPO 
TP-18 DE 90CMS DE LADO, AMORTIZABLE EN 5 PUESTAS, 
INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, 
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
        
      Mano de obra 2,10       
      Materiales 8,53       
      Medios auxiliares 0,11       
      6 % Costes indirectos 0,64       
                  11,38 
11 Ud de SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR, DE 60CM DE 
DIÁMETRO, NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE 
ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, 
AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE 
POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
        
      Mano de obra 4,24       
      Maquinaria 0,12       
      Materiales 8,90       
      Medios auxiliares 0,13       
      6 % Costes indirectos 0,80       
                  14,19 
12 Ud de SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE 60CM DE 
LADO, NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO 
GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, 
AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE 
POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
        
      Mano de obra 4,24       
      Maquinaria 0,12       
      Materiales 9,25       
      Medios auxiliares 0,14       
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      6 % Costes indirectos 0,83       
                  14,58 
13 Ud de BOLSA PORTAHERRAMIENTAS         
      Materiales 4,93       
      6 % Costes indirectos 0,30       
                  5,23 
14 Ud de CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, AMORTIZABLE EN 4 
USOS.         
      Materiales 5,43       
      Medios auxiliares 0,05       
      6 % Costes indirectos 0,33       
                  5,81 
15 Ud de PAR DE BOTAS DE AGUA.         
      Materiales 5,84       
      Medios auxiliares 0,06       
      6 % Costes indirectos 0,35       
                  6,25 
16 Ud de PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA 
METÁLICA PARA REFUERZO Y PLANTILLAS DE ACERO 
FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACIÓN, 
AMORTIZABLES EN 3 USOS. 
        
      Materiales 8,70       
      Medios auxiliares 0,09       
      6 % Costes indirectos 0,53       
                  9,32 
17 Ud de SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA, DE 60X60CM, 
NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 
80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, 
INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, 
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
        
      Mano de obra 4,24       
      Maquinaria 0,12       
      Materiales 10,05       
      Medios auxiliares 0,14       
      6 % Costes indirectos 0,87       
                  15,42 
18 H de VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE 
OFICIAL DE 1ª, EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN OBRA 
        
      Materiales 11,73       
      Medios auxiliares 0,12       
      6 % Costes indirectos 0,71       
                  12,56 
19 H de FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD POR 
TECNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
        
      Mano de obra 17,73       
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      6 % Costes indirectos 1,06       
                  18,79 
20 Ud de MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO 
CE         
      Materiales 6,61       
      6 % Costes indirectos 0,40       
                  7,01 
    
  
  
CARTAGENA, MARZO 2015 
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5.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 
1.1 59001 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 
PARA OBRA, CON 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
OBLIGATORIOS, COLOCADA 
EN OFICINA DE OBRA, 
COLOCADO. 
1,000 71,10 71,10 
    
                                       
1.2 59008 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON 
ARNÉS DE ADAPTACIÓN, 
HOMOLOGADO. 
4,000 2,13 8,52 
    
                                       
1.3 59009 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA 
PIEZA, DE TEJIDO LIGERO 
Y FLEXIBLE, AMORTIZABLE 
EN 1 USO. 
4,000 16,10 64,40 
    
                                       
1.4 U51068 Ud PAR DE BOTAS DE 
SEGURIDAD, CON PUNTERA 
METÁLICA PARA REFUERZO Y 
PLANTILLAS DE ACERO 
FLEXIBLES, PARA RIESGOS 
DE PERFORACIÓN, 
AMORTIZABLES EN 3 USOS. 
4,000 9,32 37,28 
    
                                       
1.5 59003 Ud PAR DE GUANTES DE USO 
GENERAL, EN LONA Y 
SERRAJE. 
4,000 1,42 5,68 
    
                                       
1.6 U51067 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA. 4,000 6,25 25,00     
                                       
1.7 59010 Ud TRAJE IMPERMEABLE DE 
TRABAJO, EN 2 PIEZAS DE 
PVC. 
4,000 10,28 41,12 
    
                                       
1.8 U51102 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, 
HOMOLOGADA Y MARCADO CE 
4,000 7,01 28,04     
                                       
1.9 59005 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA 
IMPACTOS, INCOLORAS, 
HOMOLOGADAS, 
AMORTIZABLES EN 3 USOS. 
4,000 3,45 13,80 
    
                                       
1.10 59006 Ud PROTECTORES AUDITIVOS 
CON ARNÉS A LA NUCA, 
AMORTIZABLES EN 3 USOS. 
4,000 3,64 14,56 
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1.11 U51060 Ud CINTURÓN 
PORTAHERRAMIENTAS, 
AMORTIZABLE EN 4 USOS. 
4,000 5,81 23,24 
    
                                       
1.12 59011 Ud PETO REFLECTANTE DE 
SEGURIDAD PERSONAL, 
COLOR AMARILLO Ó ROJO, 
AMORTIZABLE EN TRES 
USOS. 
4,000 6,96 27,84 
    
                                       
1.13 59012 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN 
BICOLOR ROJO-BLANCO, 
TOTALMENTE COLOCADA. 
4,000 0,81 3,24 
    
                                       
1.14 59013 Ud SEÑALIZACIÓN TRAFICO 
OBRAS, TRIANGULAR, TIPO 
TP-18 DE 90CMS DE LADO, 
AMORTIZABLE EN 5 
PUESTAS, INCLUSO P.P. DE 
APERTURA DE POZO, 
HORMIGONADO, COLOCACIÓN 
Y DESMONTAJE. 
4,000 11,38 45,52 
    
                                       
1.15 59014 Ud SEÑAL DE SEGURIDAD 
CIRCULAR, DE 60CM DE 
DIÁMETRO, NORMALIZADA, 
CON SOPORTE METÁLICO DE 
ACERO GALVANIZADO DE 
80X40X2MM Y 1,2M DE 
ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 
AÑOS, INCLUSO P.P. DE 
APERTURA DE POZO, 
HORMIGONADO, COLOCACIÓN 
Y DESMONTAJE. 
4,000 14,19 56,76 
    
                                       
1.16 59015 Ud SEÑAL DE STOP, TIPO 
OCTOGONAL DE 60CM DE 
LADO, NORMALIZADA, CON 
SOPORTE DE ACERO 
GALVANIZADO DE 80X40X2MM 
Y 1,2M DE ALTURA, 
AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, 
INCLUSO P.P. DE APERTURA 
DE POZO, HORMIGONADO, 
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
4,000 14,58 58,32 
    
                                       
1.17 59016 Ud BOLSA PORTAHERRAMIENTAS 4,000 5,23 20,92     
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1.18 U51092 Ud SEÑAL DE SEGURIDAD 
CUADRADA, DE 60X60CM, 
NORMALIZADA, CON SOPORTE 
DE ACERO GALVANIZADO DE 
80X40X2MM Y 1,2M DE 
ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 
AÑOS, INCLUSO P.P. DE 
APERTURA DE POZO, 
HORMIGONADO, COLOCACIÓN 
Y DESMONTAJE. 
4,000 15,42 61,68 
    
                                       
1.19 U51098 H VIGILANTE DE SEGURIDAD 
CON CATEGORÍA DE OFICIAL 
DE 1ª, EN MANTENIMIENTO 
Y REPOSICIÓN DE LAS 
PROTECCIÓNES COLECTIVAS 
E INDIVIDUALES EN OBRA 
15,000 12,56 188,40 
    
                                       
1.20 U51100 H FORMACIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD POR 
TECNICO SUPERIOR EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
30,000 18,79 563,70 
    
                                       
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 
SEGURIDAD Y SALUD :       
1.359,12 Euros 
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Relación de Planos: 
1. Situación y Emplazamiento 
2. Planta General Estado Actual Alumbrado Público 
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4.1.-  DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
4.1.1.- OBJETO DEL PLIEGO. 
El presente Pliego tiene por objeto el regular, definir y controlar todos los trabajos 
necesarios para la ejecución de las obras comprendidas en el PROYECTO MEJORA DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO URBANO DE 
ULEA,las relaciones contractuales entre el Contratista y la Administración y fijar la 
Normativa Legal a la que tanto aquellos trabajos como estas Entidades están sujetas. 
 
4.1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y QUE SIRVEN DE BASE A LA 
CONTRATA, Y RELACIÓN ENTRE ESTOS MISMOS DOCUMENTOS. 
La definición de las obras, en cuanto a su naturaleza y características físicas, queda 
establecida en el presente Pliego. 
Los planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente las obras. 
Lo mencionado en este Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad 
de obra esté perfectamente definida en uno o otro documento, y que ésta tenga precio 
en el presupuesto. 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que, por el Ingeniero o el 
Contratista, se advierta en estos documentos, deberán reflejarse preceptivamente en el 
Acta de Comprobación de Replanteo. 
Según el vigente Pliego de Condiciones Generales para la contratación de Obras Públicas, 
en sus artículos 5 y 7, los documentos que sirven de base a la contrata son los siguientes: 
1º El presente Pliego de Condiciones 
2º Los cuadros de precios 
3º Los planos, teniendo en cuenta que los de detalle son preceptivos frente a los de 
conjunto, en lo que a cotas y disposiciones se refiere. 
4º Los Presupuestos Parciales y el General de Contrata 
5º Los Planos de ejecución y de detalle y las órdenes escritas que, con arreglo a este 
Pliego, dicte el Ingeniero. 
En caso de incompatibilidad, hay que tener en cuenta que cada documento excluye a los 
siguientes y es excluido por los anteriores. 
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4.1.3.-  REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA. 
La Entidad contratante designará al Ingeniero Director de las Obras que, por sí o por 
aquellas personas que él designe para su representación, será responsable de la 
inspección y vigilancia de la ejecución del contrato, asumiendo la representación de la 
Administración frente al Contratista. 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará al técnico 
competente que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como 
representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieren durante 
la ejecución de las obras. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los 
trabajos, y no podrá ausentarse de él sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director 
de las Obras. 
 
4.1.4.-  OBRAS ACCESORIAS. 
A los efectos de este Pliego, se entiende por obras accesorias: la apertura de cauces 
artificiales para desagüe, las rectificaciones o desvíos de obras, cauces o conducciones 
existentes, la consolidación de obras ya construidas que pudieran ser afectadas, y en 
general cuantas obras de importancia secundaria no se hayan previsto (sin que exista 
proyecto o condiciones para el Contratista). En ningún caso podrá entenderse que estas 
obras representan modificación del Contrato. 
Las obras accesorias se construirán con arreglo a los proyectos particulares que redacte el 
Ingeniero durante la ejecución de las obras, según se vaya conociendo su necesidad, 
quedando sujetas a las condiciones del presente Pliego que le sean aplicables y a las que 
rijan para las demás obras semejantes que tengan proyecto definitivo. 
 
4.1.5.-  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
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4.2.-  CONDICIONES A SATISFACER 
 
4.2.1.-  CON CARÁCTER GENERAL. 
Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con 
carácter general, además de las indicadas en el presente pliego: 
- Real Decreto-Ley 13/2009 de 26 de octubre por el que se crea el Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 
- Ley 30/07 de 7 de septiembre de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos", 
en adelante R.C-08. 
- Normas UNE vigentes, del Instituto Nacional de Racionalización y 
Normalización, que afectan a los materiales y obras del presente proyecto". 
- Instrucción de Hormigón Estructura EHE-08 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 
- Normativas medioambientales vigentes. 
- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
- R.D LEY 54/03, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales. 
- R.D 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Real Decreto 39/1997 del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
- R.D 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
- Decreto 48/2003 de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente por 
el que se aprueba el Plan de Residuos Urbanos y de Residuos No peligrosos de 
la Región de Murcia. 
- Ley 1/1995, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia. 
- Ley 16/85 de Protección del Patrimonio Histórico Artístico Nacional. 
- Real Decreto 105/2008 por la que se regula la producción y gestión de 
residuos de la Construcción 
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- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Económicas, que se haya 
aprobado para esta obra. 
- Orden de 15 de Octubre de 1991 sobre accesibilidad en espacios públicos y 
edificación. 
- Ley 6/2001 de 8 de Mayo, que modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986 
de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Normativa vigente sobre medidas contraincendios. 
- Normativa vigente sobre movimientos sísmicos. 
 
Y, en general, cuantas prescripciones figuren en los reglamentos, normas, instrucciones y 




Se han definido dos tipos de luminarias en función de su ubicación: 
En las luminarias tipo Fernandino, bien sobre columna, bien sobre brazo mural en 
fachada, en ambos casos a alturas comprendidas entre 3 y 5 m, en las que se sustituye el 
equipo electromagnético y lámpara de descarga existentes por una placa con bloque de 
LEDs. 
Una segunda actuación, es la sustitución completa de la luminaria existente. En este caso 
nos encontramos con diferentes tipologías de puntos de luz y a diferentes alturas. 
Certificado CE 
Garantía 5 años 
 
4.2.3.-  OTROS MATERIALES. 
 
Si hubiera necesidad de utilizar en la obra materiales no definidos específicamente en 
el presente Pliego de Condiciones, estos serán de la mejor calidad para la aplicación 
que hayan de recibir, debiendo someterse el Contratista a lo que indique por escrito el 
Ingeniero Director de la Obra. 
También deberán cumplir las prescripciones generales contenidas en los Pliegos de 
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4.2.4.-  RECONOCIMIENTO Y PRUEBA DE LOS MATERIALES. 
 
A) No se procederá al empleo de los materiales, sin antes ser examinados y 
aceptados por el Ingeniero Director de la Obra. 
 
B) Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por el 
Ingeniero Director o persona a quien delegue. 
Los ensayos se realizarán en laboratorio reconocido oficialmente, dicho laboratorio 
podrá ser propuesto por el Contratista, pero deberá ser aceptado por el Ingeniero 
Director, en caso de disconformidad será el propuesto por el Director. 
Ambas partes quedan obligadas a aceptar los resultados que se obtengan y las 
conclusiones que se formulen. 
 
C) Todos los gastos de pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista. 
 
4.2.5.-  CASO DE MATERIALES DEFECTUOSOS. 
 
A) Cuando los materiales no satisfagan las condiciones del presente Pliego, o 
cuando, a falta de prescripciones formales, no se consideren - adecuados para su 
empleo a juicio del Director, éste dará al Contratista, para que sean reemplazados por 
otros que reúnan las condiciones exigidas. 
El Contratista estará obligado hacerse cargo de los costos. 
 
B)  Si los materiales fuesen defectuosos, pero aceptables, se aplicarán, pero con la 
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4.3.-  ESPECIFICACIONES DE EJECUCIÓN 
 
4.3.1.-  REPLANTEO. 
 
El replanteo o comprobación general del Proyecto, se efectuará dejando sobre el 
terreno señales o referencias que tengan suficiente garantía de permanencia, para que 
durante la construcción puedan fijarse con relación a ellas la situación en planta o 
alzado de cualquier parte de las obras, siendo de cuenta del Contratista el conservar 
las señales o referencias citadas. 
 
Podrá el Director de la Obra, ejecutar por sí u ordenar cuantos replanteos parciales 
estime necesarios durante el período de construcción y diferentes fases, para que las 
obras se hagan de acuerdo al Proyecto y a las modificaciones del mismo que sean 
aprobadas. 
 
Presenciará estas operaciones el Contratista o representantes y se levantará la 
correspondiente Acta. 
 
Los gastos que se originen del replanteo serán de cuenta del Contratista. 
Sin la autorización del Director, no podrá el Contratista proceder a modificar el 
replanteo inicial ni siquiera parcialmente, ni preceder al relleno de cimientos, ni 
ejecutar obras hayan de quedar ocultas. Cuando el contratista haya procedido así, 
podrá el Director ordenar la demolición de las obras, y en todo caso será el Contratista 
responsable de las equivocaciones que hubiese cometido en los replanteos parciales. 
 
4.3.2.-  MODIFICACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS. 
 
Antes de comenzar la ejecución de las obras y especialmente las excavaciones, el 
Contratista deberá solicitar de las compañías de servicios públicos, los planos de las 
zonas en que se ubica la Obra donde estarán señalados el tipo, importancia y posición 
de los conductos o instalaciones. 
Una copia de los planos será entregada al Director de las obras, el cual estudiará los 
servicios afectados, y en última instancia los servicios que es preciso reponer para 
poder ejecutar los trabajos. 
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El Ingeniero Director comunicará al Contratista la relación de servicios afectados, el 
cual tramitará su reposición con las compañías correspondientes. Las reposiciones 
podrán ejecutarse ya por personal de las propias compañías, a costa del Contratista, ya 
directamente por el Contratista. En ambos casos las unidades de obra se abonarán al 
Contratista en la forma que se indica en el capítulo IV. 
 
Si el Contratista dejase de cumplir las condiciones anteriores e iniciase los trabajos sin 
estar repuestos los servicios, cualquier daño, accidente o perjuicio causados por esta 
acción serán de su total responsabilidad, sin que pueda alegar en su favor la urgencia 
del trabajo o la falta de las compañías en realizar los cambios o reposiciones 
necesarios. 
 
El Contratista no podrá reclamar ni variar los precios por trastorno de los planes de 
ejecución o rendimientos que hubiese supuesto o anticipado como consecuencia de 
haber ejecutado la obra sin modificación o reposición de los servicios afectados. 
 
Dadas las características de la obra, el contratista a la hora de estudiar los precios 
habrá tenido en cuenta la incidencia en la ejecución de las obras de los servicios 
afectados dentro de ellos los que se deben reponerse, e incluso los que no deban 
interrumpirse. Y lo aquí dicho se extiende no solo a los servicios indicados en el 




4.3.3.-  OCUPACIÓN DE SUPERFICIES. 
 
Si para la ejecución de las obras y muy especialmente en las obras de trabajo a cielo 
abierto y caminos de acceso, fuese precisa la ocupación temporal de superficies fuera 
de la zona de ocupación de la obra, el Contratista, de acuerdo con su Programa de 
Trabajo y medios de ejecución, propondrá al Ingeniero Director las Superficies que 
necesita ocupar. 
 
El Ingeniero Director estudiará su posibilidad en función de los intereses generales 
afectados y/o autorizará su ocupación, o si no fuese posible, modificará la propuesta, 
que deberá ser aceptada por el Contratista, sin que ello pueda significar derecho a una 
variación del precio o del resultado final. 
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Las superficies ocupadas lo serán libres de cargas para el Contratista y su ocupación 
tendrá carácter precario y provisional. Finalizará automáticamente al terminar los 
trabajos que la motivaron. 
 
En caso de tener que modificar la superficie ocupada o de tener que cambiar el 
emplazamiento, todos los gastos que se produzcan serán de cuenta del Contratista. 
 
Al terminar la ocupación deberán dejarse en perfecto estado de limpieza, libre de 
obstáculos y arreglado los desperfectos que se hubiesen producido. 
 
Todos los gastos que se produzcan por estos motivos serán a cargo del Contratista. 
 
 
4.3.4.-  CIRCULACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS Y SEÑALIZACIÓN. 
 
Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras y para la construcción 
de las obras permanentes y provisionales necesarias, deberán llevarse a cabo de forma 
que no causen perturbaciones innecesarias o impropias a las propiedades contiguas. 
 
La ejecución de los trabajos que exijan necesaria e imprescindiblemente el corte de la 
circulación en las vías públicas o privadas, deberán ser aprobados por el Ingeniero 
Director, el cual fijará, de acuerdo con los servicios correspondientes, las zonas a 
cortar, las desviaciones a establecer y las fechas y términos en que se harán estos 
cortes. 
 
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Orden 
Ministerial del 14 de Marzo de 1.960 sobre señalización de obras y disposiciones de los 
servicios correspondientes. 
 
Los gastos que se originen por este motivo serán a cargo del Contratista. 
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4.3.5.-  SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE EJECUCIÓN. 
 
El Contratista, al redactar su Programa de Trabajos y forma de ejecución de las 
unidades de obra, deberá considerar los sistemas de ejecución que ofrezcan las 
máximas seguridades y garantías de que no solamente reducen al mínimo los posibles 
accidentes, sino que aseguren también los daños a las propiedades y servicios, por lo 
cual el sistema de ejecución que a pesar de su mayor riesgo puedan no obstante 
emplearse en la construcción de las obras, no serán aconsejables e incluso permisibles 
por las consecuencias que pudieran producir. 
 
Por este motivo, cualquier sistema de trabajo, antes de su utilización, deberá ser 
propuesto al Ingeniero Director, el cual estudiará la seguridad y eficacia de la 
propuesta frente a las condiciones señaladas anteriormente y su decisión será de 
obligado cumplimiento para el Contratista. 
 
4.3.6.-  RECONOCIMIENTO PREVIO. 
 
Antes de comenzar los trabajos, el Contratista efectuará un minucioso reconocimiento 
de todas las propiedades particulares y servicios que a lo largo del trazado puedan ser 
afectadas por las obras, para tener conocimiento de su estado previamente al 
comienzo de las obra, redactando la relación correspondiente. 
 
Para cada caso deberá indicar su estado y ponerlo en conocimiento del Ingeniero 
Director, que ordenará las precauciones a tomar y las medidas que considere 
oportunas, incluso la formulación de un Acta Notarial en la que se reflejen estas 
circunstancias. 
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4.3.7.-  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 
El Contratista, antes de iniciar la ejecución de las obras, deberá contratar a su cargo 
(de no tenerlo ya suscrito con carácter más general), un seguro contra todo daño, 
pérdida o lesión que pueda producirse a cualquier bien o cualquier persona por la 
ejecución o a causa de la ejecución de las obras o en cumplimiento del Contrato. 
 
Se recomienda así mismo asegurar instalaciones, maquinaria y acopios para cubrir los 
riesgos que de acuerdo con Ley no sean considerados de causa mayor. 
 
4.3.8.-  EQUIPO NECESARIO. 
 
El equipo necesario a emplear en la ejecución de todas las unidades de obra que se 
describen a continuación, deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de las Obras y 
deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias y 
exclusivamente dedicadas a su construcción, no pudiendo ser retirado sin la 
autorización escrita del Ingeniero Director. 
 
4.3.9.-  UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO DE     CONDICIONES. 
 
Las unidades de obra no incluidas expresamente en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o a los Planos del Proyecto, se ejecutarán de 
acuerdo con lo tenido por costumbre y las indicaciones que por este motivo señale el 
Ingeniero Director. 
 
Si se diera el caso de que surgieran obras imprevistas que no estuvieran contempladas 
en los planos o lo estuvieran parcialmente o con otras dimensiones, se pondrá tal 
circunstancia en conocimiento del Ingeniero Director para que defina exactamente las 
obras a realizar. Una vez ejecutadas las obras el Contratista avisará a la Dirección para 
proceder a su supervisión, aprobación y medición (dicho aviso reúne especial 
importancia en los casos en que las mencionadas obras vayan a quedar ocultas, no 
siendo excusa para no cumplir lo aquí reglamentado el no detener el ritmo de trabajos 
o la urgencia en evitar una situación presuntamente peligrosa, de preverse tales 
situaciones el Contratista planificará y avisará a la Dirección con la suficiente 
antelación para que se pueda cumplir lo establecido sin perjuicio en la Seguridad y 
ritmo de la Obra). 
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El Director podrá ordenar, sin entrar en otras consideraciones, la demolición de las 
obras ejecutadas sin las debidas condiciones anteriores, no obstante, si lo considera 
conveniente, podrá tomar las siguientes decisiones: 
1.- Si la obra realizada fuera innecesaria y afectara negativamente al resto de la obra, 
se demolerá y retirará siendo los gastos a costa del Contratista. 
2.- Si la obra realizada es innecesaria pero no afectara negativamente al resto de la 
obra, podrá no demolerse, pero no será objeto de abono al Contratista. 
3.- Si la obra realizada fuera necesaria pero no correspondiera su ejecución a la 
Administración, ésta no se subrogará en el pago, ni gestionará el cobro en beneficio 
del Contratista, si se hubiera consultado a la Dirección con antelación, corresponderá a 
la Dirección tomar las medidas oportunas para la buena marcha de las obras). 
4.- Si la obra realizada fuese necesaria, cumpliese la función solicitada, pero no 
correspondiera a los criterios de diseño de Ingeniero Director, se valorará de acuerdo a 
lo que en justicia apruebe la Dirección, pudiendo el Contratista no estar de acuerdo 
con dicha valoración y cabiéndole en dicho caso la opción de demoler y retira la obra 
ejecutada y rehacerla de acuerdo con los criterios de la Dirección. 
 
4.3.10.-  COLOCACIÓN DE LUMINARIAS 
 
Previo al inicio de los trabajos se analizaran con los responsables del alumbrado 
municipal, las líneas y circuitos que afectan a cada calle. Los trabajos se realizaran por 
personal cualificado con las garantías de seguridad exigidas para los trabajos en 
instalaciones eléctricas, medios de seguridad, escaleras, etc., 
 
En el proyecto se han recogido tanto la retirada de las luminarias existentes, el 
tratamiento de la zona donde se ubicaba la antigua luminaria y la instalación de la 
nueva luminaria en el mismo emplazamiento o emplazamiento anexo de acuerdo con 
los criterios que estime la dirección de obra. 
 
Todos los daños que se puedan producir en fachadas como consecuencia dela 
instalación negligente, variaciones de ubicación etc., será por cuenta del contratista. 
 
Las especificaciones de las luminarias se adaptaran a las descritas en el presente pliego 
y planos de detalle, así como en cuanto a materiales, garantías etc. 
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Las luminarias deberán ser garantizadas mínimo por 5 años, tanto el funcionamiento 
de los Led como de los materiales que las componen. Previo al inicio de la 
presentación se presentaran los certificados de calidad correspondientes y certificados 
de marcado CE. 
 
Previo a su colocación se presentara una luminaria y una columna y luminaria de cada 
tipo para la verificación de las características dimensionales y terminaciones, que se 
deberán adaptar a la descripción de proyecto o en su caso ser aceptada por la 
Dirección de Obra. 
 
4.3.11.- RECEPCIÓN, MONTAJE Y PRUEBA DE LAS INSTALACIONES. 
 
La certificación de luminarias se realizara una vez colocadas y verificado que se 
encuentran en funcionamiento y que se encuentran de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el presente proyecto. 
 
4.3.12.- ANCLAJES A FACHADA DE LAS LUMINARIAS. 
 
La ejecución del anclaje a fachada, dependiendo del material, se realizara mediante 
anclaje químico, consistente en la ejecución de un taladro, colocación de resina tipo 
Poliester sin estireno y fijación de varilla de anclaje M-12 
 
4.4.-  MEDICIONES Y ABONO DE LAS OBRAS. 
4.4.1.-  CONDICIONES GENERALES. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos. 
 
Se entenderá que estos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y 
utilización de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades 
correspondientes. Asimismo, se entenderá que todos los precios llevan incluidos los 
gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas 
y toda clase de operaciones directas indirectas necesarias para dejar las unidades de 
obra acabadas de acuerdo con las condiciones especificadas en este Pliego. 
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Todas las operaciones relacionadas con el artículo "Gastos de carácter general a cargo 
del Contratista" de este Pliego, se considerarán incluidas en el Contrato y su realización 
no será objeto de abono directo. 
 
Para aquellos materiales cuya medición se deba realizar en peso, el Contratista deberá 
poner en los puntos donde se indique, las básculas o instalaciones necesarias, la 
utilización de las cuales irá precedida de la correspondiente aprobación. 
 
Cuando se utilice la conversión de peso en volumen o viceversa, los factores de 
conversión serán definidos por el Ingeniero Director, quién por escrito justificará al 
Contratista los valores adoptados. 
 
Las dosificaciones que se indiquen para el presente Proyecto se dan únicamente como 
orientación y podrán ser modificadas en la obra con la autorización del Ingeniero 
Director. 
 
Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las 
dosificaciones definitivas adoptadas y que cualquier modificación que pueda haber no 
dará derecho al Contratista a reclamar ningún tipo de abono complementario. 
 
Serán de obligado cumplimiento los requisitos indicados en distintos apartados del 
Capítulo III de este Pliego. 
 
Los perfiles (cuando sea necesario) y posteriores mediciones se realizarán 
conjuntamente por la Dirección de Obra y el Contratista. Cualquier discrepancia por 
parte del Contratista se comprobará y resolverá antes de que la marcha de las obras lo 
impida. El no asistir el Contratista a la medición, o no mostrar su disconformidad 
motivada por mediciones demostrables en su momento, supondrá la aceptación por 
parte de la Contrata de las mediciones elaboradas por la 
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4.4.2.-  RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES 
 
Las operaciones de retirada de luminaria existente se abonarán por unidad de acuerdo 
con el precio de proyecto, tras la retirada, limpieza, embalaje y traslado al almacén 
municipal. 
 
4.4.3.-  COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN FACHADA 
 
Se medirá y abonará por unidad, tras la colocación, conexiones, comprobación y 
puesta en funcionamiento una vez comprobada que la luminaria se encuentra en 
funcionamiento. 
 
El precio correspondiente incluye el suministro, transporte, manipulación y utilización 
de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su instalación. 
 
4.4.4.-  LUMINARIAS SOBRE COLUMNA 
 
Se medirá y abonará por unidad, tras la colocación de columna, instalación de 
luminarias sobre brazos, conexión y puesta en funcionamiento, una vez comprobada 
que la luminaria se encuentra en funcionamiento. 
 
El precio correspondiente incluye el suministro, transporte, manipulación y utilización 
de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su instalación. 
 
 
4.4.5.-  ADVERTENCIA EN CUANTO A LOS PRECIOS DE LAS EXCAVACIONES. 
 
Además de lo especificado en los artículos anteriores, y de lo establecido en las 
especificaciones sobre la forma de ejecución, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
El Contratista al ejecutar las excavaciones hará siempre lo que indiquen los Planos e 
Instrucciones que le dicte el Ingeniero Director, teniendo esto último prioridad. 
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Si la excavación a ejecutar no estuviese bien definida, solicitará aclaración al Ingeniero 
Director antes de proceder a su ejecución. Así pues, no tendrán derecho a abono ni los 
desprendimientos ni los aumentos sobre lo previsto en Proyecto excepto que así lo 
autorice el Ingeniero Director. 
Al contrario, si siguiendo las instrucciones del Ingeniero Director se hiciese menos 
volumen de excavación que el que se debería hacer según los Planos o las 
prescripciones fijadas, nada más se considerará con derecho a abono el volumen 
realmente ejecutado. 
 
En todos los casos, los huecos que queden entre las excavaciones y las fábricas, incluso 
resultantes de los desprendimientos, deberán rellenarse con el mismo tipo de 
material, sin que el Contratista reciba por ello cantidad adicional. 
 
En caso de duda sobre determinación del precio de una excavación, el Contratista 
deberá aceptar lo que decida el Ingeniero Director aunque esto no se ajuste 
totalmente a lo que a efectos de valoración del presupuesto figure en los presupuestos 
del Proyecto. 
 
Se entienden que los precios de las excavaciones comprenden, además de las 
operaciones y gastos indicados, todos los auxiliares y complementarios, como son: 
 
4.4.6.-  CERTIFICACIONES MENSUALES. 
 
Los trabajos u obras ejecutadas en estos términos, le serán abonados al Contratista por 
certificaciones mensuales a cuenta, aplicando a las distintas unidades de obra 
realizadas los precios del Cuadro de Precios Nº 1, con los porcentajes de Gastos 




4.4.7.-  MEDICIÓN Y ABONO DE UNIDADES DE OBRAS VARIAS. 
 
Las unidades de obra para las que no se especifica especialmente la forma de medición 
y abono en los artículos precedentes, serán medidas en las unidades respectivamente 
indicadas en el Cuadro de Precios considerando las cantidades realmente ejecutadas 
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con arreglo al Presente Pliego de Prescripciones o, dado el caso, con las instrucciones 
dadas por el Ingeniero Director de la Obra. 
 
A cada medición, le será de aplicación el correspondiente precio del Cuadro Nº 1, 
entendiéndose que tales precios se refieren a la unidad de obra totalmente ejecutada, 




4.5.-  DISPOSICIONES GENERALES 
 
4.5.1.-  PLAN DE TRABAJO Y COMIENZO DE LAS OBRAS 
 
El Contratista, al presentar la oferta para la ejecución de las obras del presente 
Proyecto, la acompañará con el Plan de Obras que haya preparado y la relación de 
maquinaria y medios auxiliares que serán empleados en la obra. 
 
Una vez adjudicada la obra, los medios propuestos correspondientes a cada etapa del 
Plan presentado quedarán adscritos a la misma durante su ejecución, sin que en 
ningún caso pueda retirarla sin autorización escrita del Ingeniero Director de las Obras. 
 
Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios y el personal técnico siempre 
que el Ingeniero Director compruebe que ello es necesario para el desarrollo de la obra 
en los plazos previstos. 
 
Las obras deberán dar comienzo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
fecha en que se comunique al Contratista la adjudicación definitiva de las obras. 
 
 
4.5.2.- PERSONAL DEL CONTRATISTA. 
 
Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
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Si en el Pliego Particular de Cláusulas Administrativas que rija para la contrata, se 
exigiese una titulación determinada al Delegado del Contratista, o la aportación de 
personal facultativo bajo la dependencia de aquél, el Ingeniero Director vigilará el 
estricto cumplimiento de tal exigencia en sus propios términos. 
Si no lo exigiese el PPCA, el Ingeniero Director tendrá capacidad para aceptar o recusar 
al Delegado propuesto por el Contratista. 
 
El Ingeniero Director podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 
alteración alguna de los términos y plazos del Contrato, cuando se realicen bajo la 
dirección del personal facultativo designado para los mismos. 
 
El Ingeniero Director podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 
alteración alguna de los términos y plazos del Contrato, cuando no se realicen bajo la 
dirección del personal facultativo designado para los mismos. 
 
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la designación de nuevo (bien en 
sustitución o como ayuda y refuerzo al anterior, según su criterio) personal facultativo 
cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos o la marcha de las obras. En 
cuanto a la sustitución del representante del Contratista, se presumirá si cumple 
siempre dicho requisito en los casos de disconformidad y reparos constantes por parte 
del representante de la Contrata sin causa justificada, actuaciones dilatorias, actitudes 
y maniobras malintencionadas para provocar malentendidos, política de hechos 
consumados y demás situaciones análogas, incumplimiento de las órdenes recibidas o 
su negativa a suscribir sin razones convincentes los documentos que reflejen el 
desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a 
ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección, y situaciones análogas 




4.5.3.-  ORDENES AL CONTRATISTA. 
 
En la Obra existirá un Libro de Ordenes, en el que la Dirección de las Obras plasmará 
las instrucciones que estime convenientes para el correcto desarrollo de la Obra. 
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No obstante, y el curso de las visitas que la Dirección gire a las obras, podrán darse 
verbalmente las instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias, si bien 
a efectos de su obligado cumplimiento deberán reflejarse en el anteriormente 
mencionado Libro de Ordenes o bien comunicándolo por fax o por correo certificado 
con acuse de recibo. 
 
Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones 
durante el curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, 
por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder 
a dicho libro y transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se 
consideren necesarias comunicar al Contratista. 
 
 
4.5.4.-  GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su 
comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, 
desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o 
adquisición de terrenos para depósito de maquinaria o materiales; los de protección 
de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo 
los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de 
limpieza y evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación de 
caminos provisionales para desvíos de tráfico y servicio de las obras; los debidos a la 
ejecución de desagües, colocación de señales de tráfico, señalización de seguridad y 
demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la Obra de acuerdo 
con la legislación vigente; los de retirada total al finalizar la Obra; los provocados por la 
acometida, instalación y consumo de energía eléctrica, agua o cualquier otro concepto 
similar, que sea necesario para las obras; los de demolición de las instalaciones 
provisionales; los de retirada de los materiales rechazables; los provocados por la 
corrección de deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos, pruebas o por dictamen de Ingeniero Director. 
Las cantidades expresadas en el apartado anterior tienen un carácter puramente 
informativo debiendo ser contrastadas y modificadas en la fase de estudio previo a la 
licitación, no siendo objeto de reclamación el que las cantidades reales difieran de las 
que en este Documento reflejadas. 
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Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de 
materiales y los de control de calidad de las obras, con los límites legales establecidos. 
 
Será de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos que 
les correspondan y todos los daños que se causen en la explotación de canteras, la 
extracción de tierras para la ejecución de terraplenes, el establecimiento de 
almacenes, talleres o depósitos, los que se originen con la habilitación de caminos y 
vías provisionales para el transporte y, en general, cualquier operación que se derive 
de la propia ejecución de las obras. 
 
También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por 
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una 
señalización o protección insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia 
para el perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad. 
 
Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por 
perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a 
particulares, daños causados en sus bienes por aperturas de zanja, desvíos de cauces, 
explotación de préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, 
depósitos de materiales y maquinaria y cuantas operaciones requieran la ejecución de 
las obras. 
 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán 
de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de 
retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
 
4.5.5.-  PERMISOS Y LICENCIAS. 
 
La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante 
particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, líneas férreas, cauces, 
etc..., afecciones a conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones provisionales o 
definitiva de terrenos públicos u otros motivos, y los gastos que ello origine, cualquiera 
que sea la causa (ocupación, garantía, aval, gastos de vigilancia, servidumbre, etc...), 
serán por cuenta del Contratista. 
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Asimismo serán a su cargo el anuncio de carteles subasta tipo Comunidad Autónoma, 
el pago de las tasas oficiales y los gastos por recepción y liquidación pudiera estar 
prevista con carácter general para las obras públicas del Estado o, en su caso, de 
acuerdo con la normativa específica que al efecto tenga aprobada la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 
 
4.5.6.-  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Se estima como plazo de ejecución de las obras el fijado en el Documento de 
MEMORIA. 
 
4.5.7.-  DEMORA INJUSTIFICADA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de 
Trabajo al efecto, y el plazo total señalado en el artículo anterior con las condiciones 
que en su caso se indiquen. 
 
La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreará la aplicación al 
Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares o, en su defecto, las que señale el vigente Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
4.5.8.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 
Una vez hecha la recepción de las obras, de la cual se levantará la correspondiente 
Acta, se dejará un plazo de garantía, transcurrido el cual, se procederá a la liquidación 
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4.5.9.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Se realizará por el Ingeniero Director de las obras en un plazo inferior al establecido 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
4.5.10.-  JORNALES MÍNIMOS. 
 
El Contratista está obligado a no abonar jornal inferior a los mínimos previstos en la 
vigente legislación laboral y a abonar los Seguros Sociales, pagas extraordinarias, etc..., 
fijadas por el Ministerio de Trabajo. 
 
4.5.11.-  SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas 
legalmente establecidas en cuanto a Seguridad y Salud. 
 
4.5.12.-  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
Según el artículo66 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al no superar el importe de 
500.000€, no es necesaria clasificación. 
 
4.5.13.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
Al ser el plazo de ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto, inferior a 
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4.5.14.-  DISPOSICIÓN FINAL. 
 
En todo aquello que no se haya concretamente especificado en este Pliego de 
Condiciones, El Contratista se atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la 




Cartagena, marzo 2015 
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5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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5.1  MEDICIONES 
 
Capítulo I Reposición de Equipos y Luminarias 
 
 
1.1 62012 Ud SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO DE LUMINARIA  TIPO FAROL 
POR BLOQUE LED BO-F-LV 24W,  A BASE CORTE DE 
SUMINISTRO, RETIRADA DE LUMINARIA, TRASLADO A TALLER 
Y SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO, PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE NUEVO SOBRE BRAZO 
TIPO. 
 
 SEGUN MEDICIONES 173    173,000  
    Total Ud............: 173,000 
 
1.2 62013 UD SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO DE LUMINARIA  TIPO FAROL 
POR BLOQUE LED BO-F-LV 36W,  A BASE CORTE DE 
SUMINISTRO, RETIRADA DE LUMINARIA, TRASLADO A TALLER 
Y SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO, PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE NUEVO SOBRE BRAZO 
TIPO. 
 
 SEGUN MEDICIONES 1 149,00   149,000  
    Total UD............: 149,000 
 
1.3 62014 Ud SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO DE LUMINARIA  TIPO FAROL 
POR BLOQUE LED BO-F-LV 48W,  A BASE CORTE DE 
SUMINISTRO, RETIRADA DE LUMINARIA, TRASLADO A TALLER 
Y SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO, PRUEBA DE 
FUNCIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE NUEVO SOBRE BRAZO 
TIPO. 
 
 SEGUN MEDICIONES 2    2,000  
    Total Ud............: 2,000 
 
1.4 62015 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE BACULO DE VIAL 
EXISTENTE, A BASE DE CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE 
LUMINARIA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA LUMINARIA 
TECNOLOGÍA LED MODELO CLEARWAY O EQUIPALENTE DE 
60W, CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA. 
 
 SEGUN MEDICIONES 48    48,000  
    Total Ud............: 48,000 
 
1.5 62016 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE BACULO DE VIAL 
EXISTENTE, A BASE DE CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE 
LUMINARIA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA LUMINARIA 
TECNOLOGÍA LED MODELO CLEARWAY O EQUIPALENTE DE 
81W, CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA. 
 
 SEGUN MEDICIONES 1 10,00   10,000  
    Total Ud............: 10,000 
 
1.6 62017 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA EXISTENTE 
H<5M DE ZONA PEATONAL O JARDIN EXISTENTE, A BASE DE 
CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE 
Y COLOCACIÓN DE NUEVA LUMINARIA TECNOLOGÍA LED 
MODELO TOWNGUIDE BDP100 DE 30W O EQUIPALENTE, 
CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA. 
 
 SEGUN MEDICIONES 1 22,00   22,000  
    Total Ud............: 22,000 
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1.7 62018 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA EXISTENTE 
H<5M DE ZONA PEATONAL O JARDIN EXISTENTE, A BASE DE 
CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE 
Y COLOCACIÓN DE NUEVA LUMINARIA TECNOLOGÍA LED 
MODELO TOWNGUIDE BDP100 DE 40W O EQUIPALENTE, 
CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA. 
 
 SEGUN MEDICIONES 1 16,00   16,000  
    Total Ud............: 16,000 
 
1.8 62019 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA EXISTENTE 
H<5M DE ZONA PEATONAL O JARDIN EXISTENTE, A BASE DE 
CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE 
Y COLOCACIÓN DE NUEVA LUMINARIA TECNOLOGÍA LED 
MODELO TOWNGUIDE BDP100 DE 50W O EQUIPALENTE, 
CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA. 
 
 SEGUN MEDICIONES 4    4,000  
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Capítulo 2  SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
2.1 59001 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS 
MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADA EN OFICINA DE OBRA, 
COLOCADO. 
 
    Total Ud............: 1,000 
 
2.2 59008 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, 
HOMOLOGADO.  
    Total Ud............: 4,000 
 
2.3 59009 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y 
FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN 1 USO.  
    Total Ud............: 4,000 
 
2.4 U51068 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA 
PARA REFUERZO Y PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA 
RIESGOS DE PERFORACIÓN, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 
 
    Total Ud............: 4,000 
 2.5 59003 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE.  
    Total Ud............: 4,000 
 2.6 U51067 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA.  
    Total Ud............: 4,000 
 2.7 59010 Ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, EN 2 PIEZAS DE PVC.  
    Total Ud............: 4,000 
 2.8 U51102 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE  
    Total Ud............: 4,000 
 
2.9 59005 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, 
HOMOLOGADAS, AMORTIZABLES EN 3 USOS.  
    Total Ud............: 4,000 
 
2.10 59006 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, 
AMORTIZABLES EN 3 USOS.  
    Total Ud............: 4,000 
 2.11 U51060 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, AMORTIZABLE EN 4 USOS.  
    Total Ud............: 4,000 
 
2.12 59011 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOR 
AMARILLO Ó ROJO, AMORTIZABLE EN TRES USOS.  
    Total Ud............: 4,000 
 
2.13 59012 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO, 
TOTALMENTE COLOCADA.  
    Total Ml............: 4,000 
 
2.14 59013 Ud SEÑALIZACIÓN TRAFICO OBRAS, TRIANGULAR, TIPO TP-18 DE 
90CMS DE LADO, AMORTIZABLE EN 5 PUESTAS, INCLUSO P.P. 
DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y 
DESMONTAJE. 
 
    Total Ud............: 4,000 
 
2.15 59014 Ud SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR, DE 60CM DE DIÁMETRO, 
NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO 
GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, 
AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE 
POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
 
Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público 
del casco urbano de Ulea 




    Total Ud............: 4,000 
 
2.16 59015 Ud SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE 60CM DE LADO, 
NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 
80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, 
INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, 
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
 
    Total Ud............: 4,000 
 2.17 59016 Ud BOLSA PORTAHERRAMIENTAS  
    Total Ud............: 4,000 
 
2.18 U51092 Ud SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA, DE 60X60CM, 
NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 
80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, 
INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, 
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
 
    Total Ud............: 4,000 
 
2.19 U51098 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, 
EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES 
COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN OBRA 
 
    Total H............: 15,000 
 
2.20 U51100 H FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD POR 
TECNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
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5.2  CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
Cuadro de precios nº 1 
Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en 
su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo 
prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios 
para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego 
antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, 
bajo ningún pretexto de error u omisión. 
  
1 REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y 
LUMINARIAS DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 
    
1.1 Ud SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO DE 
LUMINARIA  TIPO FAROL POR BLOQUE LED 
BO-F-LV 24W,  A BASE CORTE DE SUMINISTRO, 
RETIRADA DE LUMINARIA, TRASLADO A 
TALLER Y SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO, 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y 
COLOCACIÓN DE NUEVO SOBRE BRAZO TIPO. 
145,78 CIENTO CUARENTA Y 
CINCO EUROS CON 
SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
    
1.2 UD SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO DE 
LUMINARIA  TIPO FAROL POR BLOQUE LED 
BO-F-LV 36W,  A BASE CORTE DE SUMINISTRO, 
RETIRADA DE LUMINARIA, TRASLADO A 
TALLER Y SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO, 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y 
COLOCACIÓN DE NUEVO SOBRE BRAZO TIPO. 
151,08 CIENTO CINCUENTA Y UN 
EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
    
1.3 Ud SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO DE 
LUMINARIA  TIPO FAROL POR BLOQUE LED 
BO-F-LV 48W,  A BASE CORTE DE SUMINISTRO, 
RETIRADA DE LUMINARIA, TRASLADO A 
TALLER Y SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO, 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y 
COLOCACIÓN DE NUEVO SOBRE BRAZO TIPO. 
166,98 CIENTO SESENTA Y SEIS 
EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
    
1.4 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE 
BACULO DE VIAL EXISTENTE, A BASE DE 
CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE 
LUMINARIA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE 
NUEVA LUMINARIA TECNOLOGÍA LED MODELO 
CLEARWAY O EQUIPALENTE DE 60W, 
CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA. 
563,28 QUINIENTOS SESENTA Y 
TRES EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
    
1.5 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE 
BACULO DE VIAL EXISTENTE, A BASE DE 
CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE 
LUMINARIA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE 
NUEVA LUMINARIA TECNOLOGÍA LED MODELO 
CLEARWAY O EQUIPALENTE DE 81W, 
CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA. 
573,88 QUINIENTOS SETENTA Y 
TRES EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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1.6 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE 
COLUMNA EXISTENTE H<5M DE ZONA 
PEATONAL O JARDIN EXISTENTE, A BASE DE 
CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE 
LUMINARIA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE 
NUEVA LUMINARIA TECNOLOGÍA LED MODELO 
TOWNGUIDE BDP100 DE 30W O EQUIPALENTE, 
CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA. 
302,23 TRESCIENTOS DOS EUROS 
CON VEINTITRES CÉNTIMOS 
1.7 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE 
COLUMNA EXISTENTE H<5M DE ZONA 
PEATONAL O JARDIN EXISTENTE, A BASE DE 
CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE 
LUMINARIA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE 
NUEVA LUMINARIA TECNOLOGÍA LED MODELO 
TOWNGUIDE BDP100 DE 40W O EQUIPALENTE, 
CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA. 
328,73 TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
EUROS CON SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
    
1.8 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE 
COLUMNA EXISTENTE H<5M DE ZONA 
PEATONAL O JARDIN EXISTENTE, A BASE DE 
CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE 
LUMINARIA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE 
NUEVA LUMINARIA TECNOLOGÍA LED MODELO 
TOWNGUIDE BDP100 DE 50W O EQUIPALENTE, 
CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA. 
355,23 TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 
    
  2 SEGURIDAD Y SALUD     
2.1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON 
CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS, 
COLOCADA EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO. 
71,10 SETENTA Y UN EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 
    
2.2 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE 
ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO. 
2,13 DOS EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
2.3 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE 
TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN 
1 USO. 
16,10 DIECISEIS EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
2.4 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON 
PUNTERA METÁLICA PARA REFUERZO Y 
PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA 
RIESGOS DE PERFORACIÓN, AMORTIZABLES 
EN 3 USOS. 
9,32 NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
2.5 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN 
LONA Y SERRAJE. 
1,42 UN EURO CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
2.6 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA. 6,25 SEIS EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
2.7 Ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, EN 2 
PIEZAS DE PVC. 
10,28 DIEZ EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
2.8 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y 
MARCADO CE 
7,01 SIETE EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
2.9 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA 
IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS, 
AMORTIZABLES EN 3 USOS. 
3,45 TRES EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
2.10 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A 
LA NUCA, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 
3,64 TRES EUROS CON SESENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
2.11 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, 
AMORTIZABLE EN 4 USOS. 
5,81 CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
2.12 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 
PERSONAL, COLOR AMARILLO Ó ROJO, 
AMORTIZABLE EN TRES USOS. 
6,96 SEIS EUROS CON NOVENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
2.13 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR 
ROJO-BLANCO, TOTALMENTE COLOCADA. 
0,81 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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2.14 Ud SEÑALIZACIÓN TRAFICO OBRAS, 
TRIANGULAR, TIPO TP-18 DE 90CMS DE LADO, 
AMORTIZABLE EN 5 PUESTAS, INCLUSO P.P. 
DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, 
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
11,38 ONCE EUROS CON TREINTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
2.15 Ud SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR, DE 60CM 
DE DIÁMETRO, NORMALIZADA, CON SOPORTE 
METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 
80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE 
EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE 
POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y 
DESMONTAJE. 
14,19 CATORCE EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 
2.16 Ud SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE 
60CM DE LADO, NORMALIZADA, CON 
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 
80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE 
EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE 
POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y 
DESMONTAJE. 
14,58 CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
2.17 Ud BOLSA PORTAHERRAMIENTAS 5,23 CINCO EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 
2.18 Ud SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA, DE 
60X60CM, NORMALIZADA, CON SOPORTE DE 
ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M 
DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, 
INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO, 
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y 
DESMONTAJE. 
15,42 QUINCE EUROS CON 
CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
2.19 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA 
DE OFICIAL DE 1ª, EN MANTENIMIENTO Y 
REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES 
COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN OBRA 
12,56 DOCE EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
2.20 H FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD POR TECNICO SUPERIOR EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
18,79 DIECIOCHO EUROS CON 
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5.3  CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
 
Cuadro de precios nº 2 
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea 
preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, 
sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la 
establecida en dicho cuadro. 
 
UNIDAD          DESIGNACIÓN                                                                                            IMPORTE     TOTAL 
 
1 REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS DE ALUMBRADO 
PÚBLICO   
1.1 Ud SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO DE LUMINARIA  TIPO FAROL POR 
BLOQUE LED BO-F-LV 24W,  A BASE CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE 
LUMINARIA, TRASLADO A TALLER Y SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO, 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE NUEVO SOBRE BRAZO 
TIPO. 
  
 (Mano de obra)   
O004 Oficial primera electricista 0,350 H 14,70 5,15  
O008 Peón ordinario electricista 0,700 H 14,00 9,80  
 (Maquinaria)   
Q053 Camión con cesta de 10m de altur 0,150 H 35,50 5,33  
Q177 Medios Auxiliares tipo escalera h=5m 1,000 Ud 1,50 1,50  
 (Materiales)   
T35179 Bloque óptico LED BO-F-LV 24W 1,000 Ud 115,00 115,00  
 (Resto obra) 0,75  
 Total 137,53  
 6% Costes indirectos 8,25  
       145,78 
1.2 UD SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO DE LUMINARIA  TIPO FAROL POR 
BLOQUE LED BO-F-LV 36W,  A BASE CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE 
LUMINARIA, TRASLADO A TALLER Y SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO, 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE NUEVO SOBRE BRAZO 
TIPO. 
  
 (Mano de obra)   
O004 Oficial primera electricista 0,350 H 14,70 5,15  
O008 Peón ordinario electricista 0,700 H 14,00 9,80  
 (Maquinaria)   
Q053 Camión con cesta de 10m de altur 0,150 H 35,50 5,33  
Q177 Medios Auxiliares tipo escalera h=5m 1,000 Ud 1,50 1,50  
 (Materiales)   
T35180 Bloque óptico LED BO-F-LV 36W 1,000 Ud 120,00 120,00  
 (Resto obra) 0,75  
 Total 142,53  
 6% Costes indirectos 8,55  
       151,08 
1.3 Ud SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO DE LUMINARIA  TIPO FAROL POR 
BLOQUE LED BO-F-LV 48W,  A BASE CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE 
LUMINARIA, TRASLADO A TALLER Y SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO, 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DE NUEVO SOBRE BRAZO 
TIPO. 
  
 (Mano de obra)   
O004 Oficial primera electricista 0,350 H 14,70 5,15  
O008 Peón ordinario electricista 0,700 H 14,00 9,80  
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 (Maquinaria)   
Q053 Camión con cesta de 10m de altur 0,150 H 35,50 5,33  
Q177 Medios Auxiliares tipo escalera h=5m 1,000 Ud 1,50 1,50  
 (Materiales)   
T35181 Bloque óptico LED BO-F-LV 48W 1,000 Ud 135,00 135,00  
 (Resto obra) 0,75  
 Total 157,53  
 6% Costes indirectos 9,45  
       166,98 
1.4 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE BACULO DE VIAL EXISTENTE, A BASE 
DE CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE Y 
COLOCACIÓN DE NUEVA LUMINARIA TECNOLOGÍA LED MODELO CLEARWAY O 
EQUIPALENTE DE 60W, CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA. 
  
 (Mano de obra)   
O004 Oficial primera electricista 0,350 H 14,70 5,15  
O008 Peón ordinario electricista 0,800 H 14,00 11,20  
 (Maquinaria)   
Q053 Camión con cesta de 10m de altur 0,400 H 35,50 14,20  
 (Materiales)   
T35182 Luminaria LED mod. ClearWayBGP 303 60w o 
equivalente 
1,000 Ud 485,00 485,00  
T50025 Pequeño material conexión 1,000 Ud 15,03 15,03  
 (Resto obra) 0,82  
 Total 531,40  
 6% Costes indirectos 31,88  
       563,28 
1.5 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE BACULO DE VIAL EXISTENTE, A BASE 
DE CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE Y 
COLOCACIÓN DE NUEVA LUMINARIA TECNOLOGÍA LED MODELO CLEARWAY O 
EQUIPALENTE DE 81W, CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA. 
  
 (Mano de obra)   
O004 Oficial primera electricista 0,350 H 14,70 5,15  
O008 Peón ordinario electricista 0,800 H 14,00 11,20  
 (Maquinaria)   
Q053 Camión con cesta de 10m de altur 0,400 H 35,50 14,20  
 (Materiales)   
T35183 Luminaria LED mod. ClearWayBGP 303 81w o 
equivalente 
1,000 Ud 495,00 495,00  
T50025 Pequeño material conexión 1,000 Ud 15,03 15,03  
 (Resto obra) 0,82  
 Total 541,40  
 6% Costes indirectos 32,48  
       573,88 
1.6 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA EXISTENTE H<5M DE ZONA 
PEATONAL O JARDIN EXISTENTE, A BASE DE CORTE DE SUMINISTRO, 
RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA LUMINARIA 
TECNOLOGÍA LED MODELO TOWNGUIDE BDP100 DE 30W O EQUIPALENTE, 
CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
TOTALMENTE TERMINADA. 
  
 (Mano de obra)   
O004 Oficial primera electricista 0,250 H 14,70 3,68  
O008 Peón ordinario electricista 0,500 H 14,00 7,00  
 (Maquinaria)   
Q053 Camión con cesta de 10m de altur 0,250 H 35,50 8,88  
 (Materiales)   
T35184 Luminaria técnologíaLED modelo TownGuide 
30w o equivalente 
1,000 Ud 250,00 250,00  
T50025 Pequeño material conexión 1,000 Ud 15,03 15,03  
 (Resto obra) 0,53  
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 Total 285,12  
 6% Costes indirectos 17,11  
       302,23 
1.7 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA EXISTENTE H<5M DE ZONA 
PEATONAL O JARDIN EXISTENTE, A BASE DE CORTE DE SUMINISTRO, 
RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA LUMINARIA 
TECNOLOGÍA LED MODELO TOWNGUIDE BDP100 DE 40W O EQUIPALENTE, 
CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
TOTALMENTE TERMINADA. 
  
 (Mano de obra)   
O004 Oficial primera electricista 0,250 H 14,70 3,68  
O008 Peón ordinario electricista 0,500 H 14,00 7,00  
 (Maquinaria)   
Q053 Camión con cesta de 10m de altur 0,250 H 35,50 8,88  
 (Materiales)   
T35185 Luminaria técnologíaLED modelo TownGuide 
40w o equivalente 
1,000 Ud 275,00 275,00  
T50025 Pequeño material conexión 1,000 Ud 15,03 15,03  
 (Resto obra) 0,53  
 Total 310,12  
 6% Costes indirectos 18,61  
       328,73 
1.8 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA EXISTENTE H<5M DE ZONA 
PEATONAL O JARDIN EXISTENTE, A BASE DE CORTE DE SUMINISTRO, 
RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA LUMINARIA 
TECNOLOGÍA LED MODELO TOWNGUIDE BDP100 DE 50W O EQUIPALENTE, 
CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
TOTALMENTE TERMINADA. 
  
 (Mano de obra)   
O004 Oficial primera electricista 0,250 H 14,70 3,68  
O008 Peón ordinario electricista 0,500 H 14,00 7,00  
 (Maquinaria)   
Q053 Camión con cesta de 10m de altur 0,250 H 35,50 8,88  
 (Materiales)   
T35186 Luminaria técnologíaLED modelo TownGuide 
50w o equivalente 
1,000 Ud 300,00 300,00  
T50025 Pequeño material conexión 1,000 Ud 15,03 15,03  
 (Resto obra) 0,53  
 Total 335,12  
 6% Costes indirectos 20,11  
       355,23 
 2 SEGURIDAD Y SALUD   
2.1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS MÍNIMOS 
OBLIGATORIOS, COLOCADA EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO. 
  
 (Mano de obra)   
O008 Peón ordinario electricista 0,100 H 14,00 1,40  
 (Materiales)   
T52081 Botiquín de urgencia 1,000 Ud 65,02 65,02  
 (Resto obra) 0,66  
 Total 67,08  
 6% Costes indirectos 4,02  
       71,10 
2.2 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO.   
 (Materiales)   
T52041 Casco seguridad homologado 1,000 Ud 1,99 1,99  
 (Resto obra) 0,02  
 Total 2,01  
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 6% Costes indirectos 0,12  
       2,13 
2.3 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE, 
AMORTIZABLE EN 1 USO.   
 (Materiales)   
T52035 Mono trabajo de una pieza, tejid 1,000 Ud 15,04 15,04  
 (Resto obra) 0,15  
 Total 15,19  
 6% Costes indirectos 0,91  
       16,10 
2.4 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA 
REFUERZO Y PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE 
PERFORACIÓN, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 
  
 (Materiales)   
T52050 Par botas c/puntera metálica 0,333 Ud 26,13 8,70  
 (Resto obra) 0,09  
 Total 8,79  
 6% Costes indirectos 0,53  
       9,32 
2.5 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE.   
 (Materiales)   
T52057 Par guantes uso general 1,000 Ud 1,33 1,33  
 (Resto obra) 0,01  
 Total 1,34  
 6% Costes indirectos 0,08  
       1,42 
2.6 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA.   
 (Materiales)   
T52049 Par botas de agua 1,000 Ud 5,84 5,84  
 (Resto obra) 0,06  
 Total 5,90  
 6% Costes indirectos 0,35  
       6,25 
2.7 Ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, EN 2 PIEZAS DE PVC.   
 (Materiales)   
T52036 Traje impermeable 1,000 Ud 9,60 9,60  
 (Resto obra) 0,10  
 Total 9,70  
 6% Costes indirectos 0,58  
       10,28 
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2.8 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE   
 (Materiales)   
T52103 Mascarilla antipolvo, homologada y marcado 
CE a pie de obra 
1,000 Ud 6,61 6,61 
 
 Total 6,61  
 6% Costes indirectos 0,40  
       7,01 
2.9 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS, 
AMORTIZABLES EN 3 USOS.   
 (Materiales)   
T52044 Gafas protectoras homologadas 0,333 Ud 9,68 3,22  
 (Resto obra) 0,03  
 Total 3,25  
 6% Costes indirectos 0,20  
       3,45 
2.10 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, AMORTIZABLES EN 3 
USOS.   
 (Materiales)   
T52063 Protectores auditivos 0,333 Ud 10,21 3,40  
 (Resto obra) 0,03  
 Total 3,43  
 6% Costes indirectos 0,21  
       3,64 
2.11 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, AMORTIZABLE EN 4 USOS.   
 (Materiales)   
T52034 Cinturón portaherramientas 0,250 Ud 21,70 5,43  
 (Resto obra) 0,05  
 Total 5,48  
 6% Costes indirectos 0,33  
       5,81 
2.12 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOR AMARILLO Ó 
ROJO, AMORTIZABLE EN TRES USOS.   
 (Materiales)   
T52039 Peto reflectante 0,333 Ud 19,53 6,50  
 (Resto obra) 0,07  
 Total 6,57  
 6% Costes indirectos 0,39  
       6,96 
2.13 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO, TOTALMENTE 
COLOCADA.   
 (Mano de obra)   
O008 Peón ordinario electricista 0,050 H 14,00 0,70  
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 (Materiales)   
T52007 Banda bicolor (rojo/blanco) para 1,000 Ml 0,05 0,05  
 (Resto obra) 0,01  
 Total 0,76  
 6% Costes indirectos 0,05  
       0,81 
2.14 Ud SEÑALIZACIÓN TRAFICO OBRAS, TRIANGULAR, TIPO TP-18 DE 90CMS DE 
LADO, AMORTIZABLE EN 5 PUESTAS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO, 
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
  
 (Mano de obra)   
O008 Peón ordinario electricista 0,150 H 14,00 2,10  
 (Materiales)   
T48014 Señal triang.L=135cm normal 0,200 Ud 26,61 5,32  
T52003 Trípode tubular para señal 0,200 Ud 16,06 3,21  
 (Resto obra) 0,11  
 Total 10,74  
 6% Costes indirectos 0,64  
       11,38 
2.15 Ud SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR, DE 60CM DE DIÁMETRO, NORMALIZADA, 
CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M 
DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO, 
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
  
 (Mano de obra)   
O007 Peón especializado 0,107 H 13,50 1,44  
O008 Peón ordinario electricista 0,200 H 14,00 2,80  
 (Maquinaria)   
Q074 Hormigonera 250 L 0,030 H 4,15 0,12  
 (Materiales)   
T01002 Arena de río 0,043 Tm 2,55 0,11  
T01027 Gravilla 20/40mm 0,086 M3 12,80 1,10  
T01070 Cemento II-Z/35A (PA-350) 0,010 Tm 73,44 0,73  
T01181 Agua 0,010 M3 0,53 0,01  
T48013 Señal circ.D=60cm normal 0,200 Ud 25,98 5,20  
T48036 Poste galvan.para señal 1,2m 0,200 Ud 8,86 1,77  
 (Resto obra) 0,11  
 Total 13,39  
 6% Costes indirectos 0,80  
       14,19 
2.16 Ud SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE 60CM DE LADO, NORMALIZADA, 
CON SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, 
AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO, 
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
  
 (Mano de obra)   
O007 Peón especializado 0,107 H 13,50 1,44  
O008 Peón ordinario electricista 0,200 H 14,00 2,80  
 (Maquinaria)   
Q074 Hormigonera 250 L 0,030 H 4,15 0,12  
 (Materiales)   
T01002 Arena de río 0,043 Tm 2,55 0,11  
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T01027 Gravilla 20/40mm 0,086 M3 12,80 1,10  
T01070 Cemento II-Z/35A (PA-350) 0,010 Tm 73,44 0,73  
T01181 Agua 0,010 M3 0,53 0,01  
T48016 Señal STOP octog.D=60cm normal 0,200 Ud 27,76 5,55  
T48036 Poste galvan.para señal 1,2m 0,200 Ud 8,86 1,77  
 (Resto obra) 0,12  
 Total 13,75  
 6% Costes indirectos 0,83  
       14,58 
2.17 Ud BOLSA PORTAHERRAMIENTAS   
 (Materiales)   
T52105 Bolsa portaherramientas 1,000 Ud 4,93 4,93  
 Total 4,93  
 6% Costes indirectos 0,30  
       5,23 
2.18 Ud SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA, DE 60X60CM, NORMALIZADA, CON 
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, 
AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO, 
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
  
 (Mano de obra)   
O007 Peón especializado 0,107 H 13,50 1,44  
O008 Peón ordinario electricista 0,200 H 14,00 2,80  
 (Maquinaria)   
Q074 Hormigonera 250 L 0,030 H 4,15 0,12  
 (Materiales)   
T01002 Arena de río 0,043 Tm 2,55 0,11  
T01027 Gravilla 20/40mm 0,086 M3 12,80 1,10  
T01070 Cemento II-Z/35A (PA-350) 0,010 Tm 73,44 0,73  
T01181 Agua 0,010 M3 0,53 0,01  
T48015 Señal cuadrada L=60cm normal 0,200 Ud 31,75 6,35  
T48036 Poste galvan.para señal 1,2m 0,200 Ud 8,86 1,77  
 (Resto obra) 0,12  
 Total 14,55  
 6% Costes indirectos 0,87  
       15,42 
2.19 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, EN 
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E 
INDIVIDUALES EN OBRA 
  
 (Materiales)   
T52101 Vigilante de seguridad 1,000 H 11,73 11,73  
 (Resto obra) 0,12  
 Total 11,85  
 6% Costes indirectos 0,71  
       12,56 
2.20 H FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD POR TECNICO 
SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.   
 (Mano de obra)   
T126 Tecnico en formación prevención riesgos 
laborales 
1,000 H 17,73 17,73  
 Total 17,73  
 6% Costes indirectos 1,06  
       18,79 
 
 ULEA, MARZO 2015 
EL ALUMNO: VALENTÍN LÓPEZ AYALA 
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5.4  PRESUPUESTO 
 
Capítulo 1. REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
1.1 Ud SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO DE LUMINARIA  
TIPO FAROL POR BLOQUE LED BO-F-LV 24W,  A BASE 
CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE LUMINARIA, 
TRASLADO A TALLER Y SUSTITUCIÓN DE BLOQUE 
ÓPTICO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y 
COLOCACIÓN DE NUEVO SOBRE BRAZO TIPO. 
173,000 145,78 25.219,94 
             
1.2 UD SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO DE LUMINARIA  
TIPO FAROL POR BLOQUE LED BO-F-LV 36W,  A BASE 
CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE LUMINARIA, 
TRASLADO A TALLER Y SUSTITUCIÓN DE BLOQUE 
ÓPTICO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y 
COLOCACIÓN DE NUEVO SOBRE BRAZO TIPO. 
149,000 151,08 22.510,92 
             
1.3 Ud SUSTITUCIÓN DE BLOQUE ÓPTICO DE LUMINARIA  
TIPO FAROL POR BLOQUE LED BO-F-LV 48W,  A BASE 
CORTE DE SUMINISTRO, RETIRADA DE LUMINARIA, 
TRASLADO A TALLER Y SUSTITUCIÓN DE BLOQUE 
ÓPTICO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y 
COLOCACIÓN DE NUEVO SOBRE BRAZO TIPO. 
2,000 166,98 333,96 
             
1.4 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE BACULO DE VIAL 
EXISTENTE, A BASE DE CORTE DE SUMINISTRO, 
RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE Y COLOCACIÓN 
DE NUEVA LUMINARIA TECNOLOGÍA LED MODELO 
CLEARWAY O EQUIPALENTE DE 60W, CONEXIONADO, 
ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
TOTALMENTE TERMINADA. 
48,000 563,28 27.037,44 
             
1.5 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE BACULO DE VIAL 
EXISTENTE, A BASE DE CORTE DE SUMINISTRO, 
RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE Y COLOCACIÓN 
DE NUEVA LUMINARIA TECNOLOGÍA LED MODELO 
CLEARWAY O EQUIPALENTE DE 81W, CONEXIONADO, 
ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
TOTALMENTE TERMINADA. 
10,000 573,88 5.738,80 
             
1.6 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA 
EXISTENTE H<5M DE ZONA PEATONAL O JARDIN 
EXISTENTE, A BASE DE CORTE DE SUMINISTRO, 
RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE Y COLOCACIÓN 
DE NUEVA LUMINARIA TECNOLOGÍA LED MODELO 
TOWNGUIDE BDP100 DE 30W O EQUIPALENTE, 
CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA. 
22,000 302,23 6.649,06 
             
1.7 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA 
EXISTENTE H<5M DE ZONA PEATONAL O JARDIN 
EXISTENTE, A BASE DE CORTE DE SUMINISTRO, 
RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE Y COLOCACIÓN 
DE NUEVA LUMINARIA TECNOLOGÍA LED MODELO 
TOWNGUIDE BDP100 DE 40W O EQUIPALENTE, 
CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA. 
16,000 328,73 5.259,68 
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1.8 Ud SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA SOBRE COLUMNA 
EXISTENTE H<5M DE ZONA PEATONAL O JARDIN 
EXISTENTE, A BASE DE CORTE DE SUMINISTRO, 
RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE Y COLOCACIÓN 
DE NUEVA LUMINARIA TECNOLOGÍA LED MODELO 
TOWNGUIDE BDP100 DE 50W O EQUIPALENTE, 
CONEXIONADO, ADAPTACIÓN Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, TOTALMENTE TERMINADA. 
4,000 355,23 1.420,92 
             
   




2.1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON 
CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADA 
EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO. 
1,000 71,10 71,10 
             
2.2 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, 
HOMOLOGADO. 
4,000 2,13 8,52 
             
2.3 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO 
Y FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN 1 USO. 
4,000 16,10 64,40 
             
2.4 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA 
METÁLICA PARA REFUERZO Y PLANTILLAS DE ACERO 
FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACIÓN, 
AMORTIZABLES EN 3 USOS. 
4,000 9,32 37,28 
             
2.5 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y 
SERRAJE. 
4,000 1,42 5,68 
             
2.6 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA. 4,000 6,25 25,00 
             
2.7 Ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, EN 2 PIEZAS DE 
PVC. 
4,000 10,28 41,12 
             
2.8 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO 
CE 
4,000 7,01 28,04 
             
2.9 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, 
INCOLORAS, HOMOLOGADAS, AMORTIZABLES EN 3 
USOS. 
4,000 3,45 13,80 
             
2.10 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, 
AMORTIZABLES EN 3 USOS. 
4,000 3,64 14,56 
             
2.11 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, AMORTIZABLE EN 
4 USOS. 
4,000 5,81 23,24 
             
2.12 Ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL, 
COLOR AMARILLO Ó ROJO, AMORTIZABLE EN TRES 
USOS. 
4,000 6,96 27,84 
             
2.13 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO, 
TOTALMENTE COLOCADA. 
4,000 0,81 3,24 
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2.14 Ud SEÑALIZACIÓN TRAFICO OBRAS, TRIANGULAR, TIPO 
TP-18 DE 90CMS DE LADO, AMORTIZABLE EN 5 
PUESTAS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO, 
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
4,000 11,38 45,52 
             
2.15 Ud SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR, DE 60CM DE 
DIÁMETRO, NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO 
DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M DE 
ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE 
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y 
DESMONTAJE. 
4,000 14,19 56,76 
             
2.16 Ud SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE 60CM DE 
LADO, NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO 
GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, 
AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE 
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y 
DESMONTAJE. 
4,000 14,58 58,32 
             
2.17 Ud BOLSA PORTAHERRAMIENTAS 4,000 5,23 20,92 
             
2.18 Ud SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA, DE 60X60CM, 
NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO 
GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, 
AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE 
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y 
DESMONTAJE. 
4,000 15,42 61,68 
             
2.19 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE 
OFICIAL DE 1ª, EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE 
LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN 
OBRA 
15,000 12,56 188,40 
             
2.20 H FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
POR TECNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. 
30,000 18,79 563,70 
             
   Total presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD: 1.359,12 
Presupuesto de ejecución material Importe (€) 
1 REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 94.170,72 
2 SEGURIDAD Y SALUD 1.359,12 
        Total .........: 95.529,84 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 ULEA, MARZO 2015 
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 1 REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. 94.170,72  
 2 SEGURIDAD Y SALUD. 1.359,12  
 Presupuesto de ejecución material 95.529,84  
 13% de gastos generales 12.418,88  
 6% de beneficio industrial 5.731,79  
 Suma 113.680,51  
 21% IVA  23.872,91  
 Presupuesto de ejecución por contrata  137.553,42  
       
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.  
       
 
 ULEA, MARZO 2015 
EL ALUMNO: VALENTÍN LÓPEZ AYALA  
 
